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Alcochete BN

==  QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Municipio

DIVISAC DE INFRAESTRUTURAS, LOGISTICA E TRANSPORTES
CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA

MAPA DE RESULTADOS DA VERIFICAGAO DA

4.° TRIMESTRE DE 2022
PONTOS DE COLHEITA - FUROS DE CAPTACAO

— ZONA A - ALCOCHETE ZONA B - SAMOUCO Zo"npié::: St
CA1 | CA2 | CAs | cB1 | cB2 ccl yp
IControlo de Seguranga: CS Unidades 23/nov | 23/nov | 23/nov | 7/dez | 7/dez 28/set
lEschem:ma coli (E. coli) N/100m| 0 0 0 0 0 0 0
IEaclérias coliformes N/100ml 4 15 0 3 0 0 0
pH Unidades de pH 56 6,3 6,9 Tt 8,0 71 >=6,5e <=9,5
Cor mg/l PiCo <5 <5 <5 <5 <5 <5 20
[Condutividade uSfcm a 20°C 392 529 713 400 872 304 2500
Nitratos mg/l NO, 258 26,2 158 <2,00 <2,00 <2,00 50
Nitritos mg/l NO, <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,04 0,50
[Cloretos mg/l Cl 78,5 20 139 354 181 33 250
Fosfatos mg/l PO, <0,16 <0,16 0,16 <0,16 <0,16 <0,16 -
lAzoto Total mg/l NH, 6 6 33 <5 <5 <5 3
Dureza total mg/l CaCO4y 63,7 124 156 154 281 80 -
Ferro nall Fe <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 <0,05 0,20
|Manganés mg/l Mn <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,014 0,017 0,050
lSqualos mg/l SO, 19,1 277 407 10,4 319 149 250
Hidrocarbonetos aromaticos policiilicos [T1]) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,10
Hidrocarbonetos dissolvidos ou emulsionados ma/l <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,05
Calcio mg/l Ca 10,5 271 40,3 49,9 81 28,2 =
Alcalinidade mg/l CaCO; 36 91,2 1106 150,2 142 109 -
(Oxidabilidade mall O, 0,53 <0,50 <0,50 21 1,0 <0,50 5
Cheiro a 25°C Fator de diluigao <3 <3 <3 <3 <3 <3 3
[Turvagéo UNT 1.0 <07 <0,7 <0,7 0,9 <0,7 4
ICarbono orgénico dissolvido mgfl C <3,0 =<3,0 <30 <3,0 <3,0 <3,0 -
[Carbono organico total mg/l C <3,00 <3,00 <3,00 <3,00 <3,00 <3,00 -
[Fésforo total magfl P 0,12 0,07 0,07 <0,07 <0,07 <0,07 -
[Temperatura °C 209 19,2 221 20,9 213 21,5 -
Sodio mg/l Na 56,9 68,1 95 274 79,3 38,2 200
Alfa total Ba/l <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,10
Radao Ba/l - - - - - - 500
fBeta total Bg/l - - - - - - 1
Dose indicativa total mSviano <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1
Urénio 238 Ba/l & - , . = ” "
Polonio 210 Ba/l - - - - - - -
Radio 226 Ba/l 0,04 0,05 0,04 <0,04 0 0 0,50
Uranio 234 Bag/l - - - - - - -
lEenzo(b)ﬂucrantenu uall <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,10
IBSnZU(KiﬂUUFamEﬂD pal <0,010 <0,010 <0.010 <0.010 <0.010 <0,0,10 0,10
lEIenzo(a)pireno gl <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 0,010
Benzo(g,h i)perilenc pall <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,10
Indeno(1,2 3-cd)pireno pg/ <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,10
ZONA A ZONA B ZONA C

CA1: JK3 - Batel

CA2: PS5 - Batel

CA3: FR1 - Batel
Legenda:

VP - Valor Paramétrico, de acordo com a legislagdo em vigor

PCO — Programa de Controlo Operacicnal

CS - Controlo de Seguranga

NOTA: As andlises de verificagdo dos incumprimentos para 'bactérias coliformes' ndo confirmaram os valores positivos.

CB1: FR2 - Samouce
CB2: CBR2 - Samouco

CC1: CR1 - Fonte da Senhora
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Municipio ===

DIVISAD DE INFRAESTRUTURAS, LOGISTICA E TRANSPORTES

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGLA

MAPA DE RESULTADOS DA VERIFICAGAO DA

QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

PONTOS DE COLHEITA - RESERVATORIOS

4.° TRIMESTRE DE 2022

ZONA A -ALCOCHETE

ZONA B - SAMOUCO

ZOMA C - F™® DA SENHORA / PASSIL]

PCO RA1 - Batel Apoiado Dt. RA2 - Batel Apoiado Esq. RAJ - Batel Elevsdo REA - Elevado do Samouco RC1 - Fonte da Senhora
N Colheitea N.? Colheitas M. Calheitas. N.# Colhgitas N Colheitas e
Vmin. | Vméx. Vmin. | Vmix ——| Vmin. | Vmax. Vmin. | Vmax. Vmin. | Vmax.
Cco1 Unidades Frev | Efst. Prev. | Efet. Prev. | Efet. Prev. | E Prev. | Efet.
fescriencna cou (2 con) N/aom| [ 3 o 2 5 [ o o [ 8 c 0 ¢ [ 3 0 6 G 0 0 ]
colformes Nrigom| 6 5 o B 5 ] 0 ] L L {4 [ G ] ] o ] 6 [} 0 o
resigual g/l [ 6 04 035 5 6 0.2 0.4 L @ 03z 04 6 [ 0.3 04 E G 2,3 07 02-06
IN ¢ d2 colonias @ 22°C Nl ] 6 10 >300 5 6 o ~300 L] ] 10 180 [} [] ] 10 [ 3 35 53 -
N~ d= colonias a 36°C Nl 6 6 10 >300 5 & o =300 ] & 10 83 [} [} 0 10 G [ 10 40 -
lemperaa °C & 3 164 225 5 5 215 | 227 L 8 157 222 8 5 19,7 24,2 g [ |5 | 22 -
IoH Unidadss de oH ] 3 61 12 3 ] 6,5 7 & & 70 75 L] & 7.1 8,0 6 8 78 54 6509
heiro a 25°C Fator de diligao & 6 <3 <3 [ & <4 <3 6 & <3 <3 5 5 <3 <3 L 8 <3 <3 3
[Sabor a 25°C Fatorde diliicao | & 6 <3 <3 3 6 < <j 6 [ <3 <3 [ 5 <3 <3 [ 6 <3 <3 3
[Condutividadz ulem a 20°C & 6 517 538 B 6 €29 683 6 & 560 618 6 3 858 840 ] ] 310 327 2500
(Oxidablidade ma/l O; & [ 07 22¢ 5 ] 20,50 16 [ & <050 | 192 5 5 <050 | 1,21 G ] <0,60 | 08 5
s

Legenda:

VP —Valor Parametrico, die acorda eom a legislacie em wigor

PCO - Programa de Conirelo Operacional

€O - Contralo Opsracional |




Alcochete
Municipio

DIVISAC DE INFRAESTRUTURAS, LOGISTICA E TRANSPORTES

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA

=

MAPA DE RESULTADOS DA VERIFICAGAC DA

QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

PONTOS DE COLHEITA - REDE DE DISTRIBUIGAQ

4.° TRIMESTRE DE 2022

ZONA A - ALCOCHETE ZONA B - SANOUGU ZONA G - FONIE DA SENFORA ) PASSIL
POQ N ® Colheitas N.° Colheitas N N2 Colheitas . VP
Vimin. Vmax, Vmin. Vméx. vmin. Vmix.
CR1 Unidades Prav Ffat Prev. Efet. Prev. Efet
Escharichia col (E. col) N/100mI 8 R 0 0 a 3 o 3 3 3 0 Q 0
[Bactérias califormes N100I 8 El 3 [ 3 3 0 1 5 3 0 0 0
|Cecinfetants -asidual mgil 8 8 02 05 3 3 0.3 0,5 3 3 03 0.7 0.2-05
FONA & . ALCOCHETE ZONA B - SAMOUCO ZONA C - FONTE DA SENHORA | PASSIL
Reg N2 Colheitas N ® Colhaitas N-® Colheitas VP
Vmin. Vmix. Wmin Vmax Vimin. Vmiéx.
cO'1 Unidades Prov. Efot. Prav. Efet. Prov. Efet
“ de colonias 8 22°C N/m 3 5 3 70 2 ] 0 1a 2 3 [l 0 E
v de colanias & 369 C Nim 5 § 3 35 2 2 0 10 2 2 [ n =
[Tempe-aura o 5c 5 & 17 23 2 ] 23,8 287 2 2 204 222 7
ot | ) Unidades de pH 5 & 81 71 2 2 75 7.8 2 2 77 73 36 5 e <=g5
iCheirs a 20°C Fatar de dilLigao 3 5 =3 -3 2 2 <3 <3 2 2 <1 <5 3
[Sabor & 25°C Fator de diltigic 5 5 <3 -3 E] 2 <3 <3 2 2 <3 <3 3
ondutvidads wS/om a 20°C [ 5 542 534 g 2 742 75€ 2 2 323 320 2500
loxiganiigane mgl Oy 5 5 <050 1,66 2 2 <0,50 082 2 2 <0,50 <0,50 5
S
Legenda:
VP - Valor Paramelrico, de acordo ccm a legislagéo em vigor
FCOA - Pragrzma de Confrolo da Qualidade da Agua
PCO - Programa da Sonaln Cperarinnal
CRA - Zanirclo de Rotinz 1 A7

CO'"1 - Controle Operacional 1



MAPA DE RESULTADOS DA VERIFICAGAO DA

kg
Alcochete "N

Municipio <& QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DIISAO DF INFRAFSTRITLIRZS, 10GISTICA F TRANSPORTES
CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA

~ 4.° TRIMESTRE DE 2022
PONTOS DE COLHEITA - REDE DE DISTRIBUICAO

s e o
ZDNA A - ALCOCHETE ZDNA B - SAMOUCO 20NA C - FONTE DA SENHDRA / PASSIL
PCQA m—— -
N£ Colheitas _ N Colhaitas N° Colheitas VP
— Vmin Vmax, Vmin Vmax Vmin Vmax
CR2 Unidades Prav, Efot. Prov. Efet. Prav. Efet.
|=schenchis cob (E coll) NM00TI 3 3 [} a 1 1 ] [} 4 i C ] o
Bactériss coliformes. NA0ami 3 3 o o 1 1 ] ] 1 4 C o o
Cesirfetonts -esidual mgl 3 3 03 24 1 1 A 04 07 37 02-06
NGmero de colénas ¢ 22C N/m 3 3 o 130 1 1 [ [ c o -
amero de colénms ¢ 38°C Nim 3 3 ] 120 1 1 ) 0 [ 0
[Condut vidade wS/cm a 20°C 3 3 508 801 1 1 706 796 ¢ 309 300 250¢
jcor mg/l PiCo 3 3 <5 <5 1 1 <5 <6 ¥ <5 <5 2
o Unidades de gl 1 3 4 55 7.0 1 1 7.8 7.8 1 7 7 >=5,5 ¢ <=0
fcnein 3 20°C Fator de diuighc 3 3 <5 <3 1 1 <3 -3 <3 <3 s
|Sau0° 2 25°C Fator de diuicio 3 3 <3 <2 1 1 <3 <3 ¢ 1 <3 <3 5
[rureacac UNT 3 [ <07 <07 1 1 <07 <0.7 g t <0.7 <07 +
Enterococus N/oom) 3 3 o 1 1 ] 0 * [ 0 o
Clutetus iZor 3) gl G . . - - - - - - - - - |- ) eso |
soaic (zcna ¢) my/ Na - - - - - - - . - - - = 200
vanganes 1Zona C) g/ Mn - - - - - - - - - - - - 52
ereencs o == e — — -
PCO ZONA A - ALCOCHETE ZONA B - SAMOUCO ZONA C - FONTE DA SENHORA / PASSIL
N Colheitas N.” Coiheitas N.° Colheitas : VP
Vimiin, Vimax. Vmin. Vmax, Vimin. Vmiax.
cO'z Unidades Prev. Efet. Prev. Efet. Pr Efel,
2o ugt Fe Fl 3 <60 <50 1 1 <50 <50 ¥ ~50,0 ~50,0 200
[Temperaura °C 3 3 219 225 1 1 174 17.4 4 215 255 -
Clostnaios sufit>-reditcres N0 ml 3 5 0 u 1 1 2 0 C o [
hitritos mgfl NO, 3 3 <0,02 <J,02 1 1 <02 <0,02 i i =002 <3,02 0,50
JAzotc amonizcal (ATdnic) mafl NH, 3 3 <02¢ <D,08 1 1 <y,us <005 % 1 <0,0% <2,08 0,50
Manganés wi/l Mn 3 3 =100 <100 1 1 <100 <100 1 1 <10, <100 a0
Nitratas mg/l ND- 3 5 184 202 1 il <2.00 <200 i 1 <20 <200 50
[Cxidzbiicade mg/ Oy 3 3 0.5 0.7 1 1 076 0.7€ 1 1 <0.50 <0.50 5
= =
L agenca
VP - Valor Parsrréfrico ce acords com a legislacio em vgor PCOA - Fregrama de Cantmlo da Qualidade da Agua FCO - Programa d Sontrole Oparacional

CR2 - Cenfrelo de Ratina 2 €02 - Centrols Oparacional 2 CQ——
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Municipio =Z¥ QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

MAPA DE RESULTADOS DA VERIFICAGAD DA

DIVISAO DE INFRAESTRUTURAS, LOGISTICA E TRANSPORTES
CONTROLC DA QUALIDACE DA AGUA

) 4.° TRIMESTRE DE 2022
PONTOS DE COLHEITA - REDE DE DISTRIBUICAO

ZONA A - ALCOCHETE ZONA B - SAMOUCC ZONA € - F'5 SR | PASSII
PEQA N Colheitas N.° Colheitas N.° Colheitas VP
Valores Valores Valores
Ci Unidades Prev. Efst. Frev. |  Efet. Prav. Efet.
b T

col (€ col) N/100m| - - | 5 = % = )
Bacténias colformes Ni400m) = E 2 B E z o
Cesinfetante residual mol - E 5 E 5 = - 02-08
N ° de cosnias a2° C Him - - & = E = =
N~ de coonias 2267 C i - - = - | = < - N
[Temperaiua °c - - = = P 3 =
o+ Jnidaes de gH - - - - - - - - 0 =65 ¢ <=0 9
jcheino 3 250 Fatu de diluigic - - - - - - i ] - 3 3
Sanor a 25°C Fatar de diluigac g E = = - 5 = . . 3
jconoutvinada uS/cna 20°C - - - - - f i E 5 2600
Oxidaniigade mgh Oy E - - = | - = - , R 5
Cor mg/l PiCo - . - R [ E = = E : 20
[Turvacao UNT = E = % | - = = E = 4 |
JAmanic myil NH; - = - - - H = E = 050
Fero voh Fe e - 5 - £ - - - - 200
Maganés ug/ Mn 2 H = = b z = £ = 50
Nitratos mafl NO, - - - - - £ - - = 50
Nitritos, mafl NO- - B - - - - - - - 050
atminin gl Al - - - - - - 5 - ~ 200
aniimanio 3/l Sb . - B R _ B = E 3 s
arsénic o/l bs E B = = E = 2 s . T
Benzaro gl 2 . - R - - - B 5 1
Benzo(a)oireno gl - - 5 " E g = f < 0,210
Benza(a)iuorantena gl < . - = - - = = . 0,1
[Bonzs(<yiuoranteno g/l y - - = x % g E : 2,100
Logenda:
VP~ Vialor Paramérizo. de accrdo som a legislagsio em wigar PCQA  Programa de Controlo da Gualidade da Agua

Ci - Centrolo de Inspacic
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Municipio ===

MAPA DE RESULTADOS DA VERIFICAGAO DA

QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DIVISAQ D INFRAESTRUTURAS, LOGISTICA E TRANSPORTES
CONTR0LO DA CUALIDADE DA AGUA

; 4.° TRIMESTRE DE 2022
PONTOS DE COLHEITA - REDE DE DISTRIBUICAO

ZONA A - ALCOCHETE ZONA B - SAMOUCO ZONA G- F'* SR™! PASSIL
FEQr N.2 Culheitas N Colhieitas N." Golheias VP
Valores Valores Valores
Ci Unidades Prev. Efet. Prev. Efel. Prev. Efel.

Eﬁ:g nijperileno T z = = = - E - - - 0100
ngene(1.2 3-ca)pireno el - - - - - - - - - 0100
Bara mgil B - - - 2 = E - : B 1
Bromatos g/l BCa B = P = " N B R R 0
jCadmia ugl Cd - - - . - - - - - 5
fCiorpinfas gl = 2 = B . - = R R 000
[Cloroformio gl - - E - . - - & &

Bromoéarmic ugh - - - - - - - . =
Bromex gl = - - B e - - = g
nibromarioromerana ygh - < - - v z - = =

crumbo Lol Ph - - . . E E - - E 1w
jciznatas ol EN - - f - + 5 - - = 50
[Clorstos mgil C1 - - 3 - A B > Z z 250
fccore mgil Cu - - E = s & % " s 2
Cramio pgll Cr - - B B - a z 4 50
" 2 Diclercetano gh = A & . = e = = B 3
|Enterocaces N100r] - . . - . F i 3 B 0
riuorercs mg/l F 3 = % . P & 140
Aercunc ugil Hg - N - E . F = Z 1
Nigue! ugll Ni - - - - - - - 20
|liroc. ercrraticos pg - - - - - 5 - 0100
Selénio ugl e - - = % 10
Sufatos mgi 80, - - = - - - 250
[ etraciometens g - 5 . B = E = g 10
Legenda:
¥F - Valr Parametrca, de scordo com a legisiagan sm vigy) PCQA - Progrena de Controo da Qualidade da Agua

Cl - Controlo ce Inspecan




MAPA DE RESULTADOS DA VERIFICAGAO DA

Alcochete *

Municipio ==

QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DVISAQ D INFRAESTRUTURAS, LOGISTICA E TRANSPORTES
CONTIOLO DA CUALIDADE DA AGUA

- 4.° TRIMESTRE DE 2022
PONTOS DE COLHEITA - REDE DE DISTRIBUICAO

ZONA A - ALCOCHETE ZONA B - SAMOUCO ZONA G - F'* SR PASSIL
FCQA N." Colheitas N Colhsitas N.* Colheitas YP
Valores Valores Valores
Ci Unidades Prev. Efet. Prev. Efel. Prev, Efel.
| riciorosteno gh - . B s 3 E = = p 10
["rinalcmetanos ugh - - - - - - - = - 100
Jalacomn Ji:1 - - - - - - B a & 0100
Calco mal Ca - - - - - - - - -
Mzanésio ma'l Mg - - E > i I3 = 2 2
Sadin ma'l Na = = 5 = & £ ~ = - 2UU
[Bentazona gl - - - - - - 1 1 <0USL U100
Simazina wal - - . . - - i ) ¥ <0 UsL RD
["erbutlazina gl - - - - - & = i B 0100
Desetilsimazna 1l - > - - - - 1 1 <Uusu 00
Diuran 1ol - - F 5 B - - z & PR
im daciopride gl - - - > & - - - = 0100
etalzil gl - - - - - - 1 1 <0030 0100
IDiesetitechitlazing of 3 - s . w B = % E 0100
[Pestoidas totais ol - = . . & S E A & 0500
|ciostidiun perfrngens N0 - = 5 E & E v % % 0
Dureza total gl CaC03 - - - - . F 3 3 R
Ifa total Bg/ < - - - - - - - - 010
Radio 226 Ba/l > - . . - B - - ¥ 0.50
Dcsc indicativa total mSulano - A x 2 & e - » B 1,1
Legenda:
VF - Valor Paramétnco, de acordo com & legis ac80 =m vigor PCOA - Progreme de Contoo da Quaidade da Agus

Ci— Counlivly ve Iispeds



DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO 5
: CONCELHO DE ALCOCHETE 4.2 TRIMESTRE
MUNICIPIO DE ALCOCHETE
ZONA DE ABASTECIMENTO: ZONA A - ALCOCHETE / S. FRANCISCO 2022

|Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificacdo da qualidade
da dgua da rede publica, através de peri6dicas na ira do cor id do o Prog de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela
autoridade competente (ERSAR).

Informagdo c relativaa do das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): nada a referir.

Data da publicitagdo no website : 09/03/2023
Responsavel: ~X ( ! ‘




DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO

CONCELHO DE ALCOCHETE 4.2 TRIMESTRE

MUNICIPIO DE ALCOCHETE

ZONA DE ABASTECIMENTO: ZONA B - SAMOUCO 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagdo da qualidade da

dgua da rede publica, através de andlises periédicas na ira do
competente (ERSAR).

o Prog de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade

alalalalala]a]la]=]w]|w]|w
alalalalala]a]a]m|w|w|w

Informagdo complementar relativa a averiguacdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): nada a referir.

Responsavel: O/\/\,\Q\_\ C;/st(-“s

Data da publicitacdo no website : 09/03/2023




DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO
CONCELHO DE ALCOCHETE

4.2 TRIMESTRE

MUNICIPIO DE ALCOCHETE
ZONA DE ABASTECIMENTO: ZONA C - FONTE DA SENHORA / PASSIL

2022

alalalalala]ala]a|w]|w|w

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificacdo da qualidade

da 4gua da rede puiblica, através de anélises periddicas na torneira do 5 do o Prog de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela
autoridade competente (ERSAR).

alalalalalala]a]=]w|w]|w

F Sk Sk = Ea 4 e 3
Informagdo complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): nada a referir.

Risgicinsaiel 0 (\ Data da publicitagdo no website : 09/03/2023
e Rl /\_/\_x ;L_J\ Py A_/Q_B/Lﬂ\




