Lo

Alcochete N

Municipio ==&

MAPA DE RESULTADOS DA VERIFICAGAO DA

QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DIVISAO DE INFRAESTRUTURAS, LOGISTICA E TRANSPORTES

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA O
3.° TRIMESTRE DE 2023
PONTOS DE COLHEITA - FUROS DE CAPTACAO
ZONA C - # Sr.2 |
ZONA A - ALCOCHETE ZONA B - SAMOUCO
PCO PASSIL __|
CA1 CA2 CA3 CB1 CB2 CC1 VP
IControlo de Seguranca: CS Unidades 30/ago | 30/ago | 30/ago § 13/set | 13/set 27/set
[Escherichia coli (E. coli) N/100m 0 0 0 0 0 0 0
Bactérias coliformes N/100ml 0 0 0 3 0 62 0
pH Unidades de pH 6,3 7.0 7.4 7.5 75, 7.7 >=6,5 e <=9,5
Cor mg/l PtCo <5 <5 <5 <5 <5 <5 20
Condutividade uS/cm a 20°C 405 555 674 403 937 357 2500
Nitratos mg/l NOs 229 28,7 12,6 <2,00 <2,00 <2,00 50
Nitritos mg/l NO, <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,50
Cloretos mg/i Cl 743 92 105 29,8 183 34,6 250
Fosfatos mg/l PO, <0,16 <0,16 0,16 <0,16 <0,16 <0,16 -
IAzoto Total mg/l NH4 6 7 3,39 <1,00 <1,00 <1,00 -
Dureza total mg/l CaCO3 63,2 126 145 136 295 91 -
Ferro ug/l Fe <0,05 <0,05 <0,5 <0,05 <0,05 <0,05 0,20
Mganés mg/l Mn <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,012 <0,010 0,050
lSquatos mg/l SO, 17,5 253 35,8 8,7 29,9 17,5 250
Hidrocarbonetos aromaticos policiilicos Hall <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,10
Hidrocarbonetos dissolvidos ou emulsionados mg/l <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,05
Calcio mg/l Ca 10,7 271 371 453 87 29,0 -
Alcalinidade mg/l CaCO3 37,0 927 109,7 159,6 161,6 114,5 -
Oxidabilidade mg/l O, <1,0 <1,0 1.27 <1,0 <1,0 <1,0 5
ICheiro a 25°C Fator de diluigdo <3 <3 <3 <3 <3 <3 3
urvagao UNT <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 <0,7 4
(Carbono organico total mg/l C <3,00 <3,00 <3,00 <3,00 <3,00 <3,00 -
Fosforo total mg/l P <0,07 <0,07 0,08 <0,07 <0,07 <0,07 -
[Temperatura °0% 219 219 23,9 20,8 21 235 -
Sodio mg/l Na 58,0 70,2 81,1 23,2 69,2 43,9 200
Alfa total Ba/l <0,04 <0,04 <0.04 <0,04 <0,04 <0,04 0,10
Radao Ba/l - - - - - - 500
Beta total B/l - - - - - - 1
Dose indicativa total mSv/ano <01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1
Uranio 238 Ba/l - - - - - - -
Polénio 210 Ba/l - - - - - - -
Radio 226 Ba/l 0,00 0,00 0,00 <0,04 <0,04 <0,04 0,50
Uranio 234 Ba/l - - - - - - -
Benzo(b)fluoranteno Mg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,10
Benzo(k)fluoranteno uall <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,0,10 0,10
Benzo(a)pireno Hg/l <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 0,010
Benzo(g,h,i)perileno ug/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,10
Indeno(1,2,3-cd)pireno g/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,10
e S
ZONA A ZONA B ZONAC

CA1: JK3 - Batel

CA2: PS5 - Batel

CA3: FR1 - Batel
Legenda:

VP — Valor Paramétrico, de acordo com a legislag&o em vigor

PCO — Programa de Controlo Operacional
CS - Controlo de Seguranca

CB1: FR2 - Samouco
CB2: CBR2 - Samouco

CC1: CR1 - Fonte da Senhora
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DIVISAO DE INFRAESTRUTURAS, LOGISTICA E TRANSPORTES
CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA

MAPA DE RESULTADOS DA VERIFICACAO DA

QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

(O

PONTOS DE COLHEITA - RESERVATORIOS

3.° TRIMESTRE DE 2023

ZOTJA A -ALCOCHETE

—
ZONA B - SAMOUCO

ZONA C - F'™ DA SENHORA / PASSIL]

RA1 - Batel Apoiado Dt.

RA2 - Batel Apoiado Esq.

RAS3 - Batel Elevado

RB1 - Elevado do Samouco

RC1 - Fonte da Senhora

N.° Colheitas N.° Colheitas N.° Colheitas N.° Colheitas N.° Colheitas e
Vmin. | Vmax. Vmin. | Vmax. Vmin. | Vmax. Vmin. | Vmax. Vmin. | Vmax.
Cco1 Unidades Prev. Efet. Prev. Efet. Prev. Efet. Prev. Efet. Prev. Efet.

| schenichia coli (E. coli) N/100m! 4 7 0 0 L4 7 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 T 0 0 0
[Bactérias coliformes N/100m! 4 7 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 i 0 0 0
[Desinfetante residual mg/l 7 7 02 08 7 7 0,2 04 b4 7 03 0,5 ‘4 7 03 04 7 T 02 05 02-06

° de colénias a 22°C N/ml 7 7 10 31 7 7 ND 20 7 7 ND ND 7 & ND 120 7 7 ND 53 =
IN.° de colénias a 36°C N/ml 7 7 10 26 Z 7 ND 13 7 7 ND ND 7 ¢4 ND 80 A 7 ND 40 -
[Temperatura °C fg 7 21,8 242 7 7 222 244 7 7 21,7 254 7 7 22,9 253 7 7 233 243 -
pH Unidades de pH 7 7 6,1 76 T 7 6,2 74 7 L 6,7 78 7 & 72 82 7 7 76 85 =6,5 e <=9,
[Cheiro a 25°C Fator de diluigdo 4 7 <3 <3 T 7 <3 <3 & 7 <3 <3 7 T <3 <3 7 7 <3 <3 3
[Sabor a 25°C Fator de diluicio 7 T <3 <3 i § 7 <3 <3 7 7 <3 <3 7 7 <3 <3 7 7 <3 <3 3
[Condutividade uS/cm a 20°C 7 7 372 632 7 7 611 724 7 14 573 632 7 7 685 813 7 ¥ 317 344 2500
[Oxidabilidade mg/l O, 7 7 <0,50 1,05 & 7 <0,50 1,80 7 T <0,50 1,23 7 7 <0,50 1,14 7. T <0,50 <0,50 5
Legenda:

VP - Valor Paramétrico, de acordo com a legislagdo em vigor

PCO - Programa de Controlo Operacional

CO1 - Controlo Operacional 1
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DIVISAO DE INFRAESTRUTURAS, LOGISTICA E TRANSPORTES
CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA

MAPA DE RESULTADOS DA VERIFICAGAO DA

QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

PONTOS DE COLHEITA - REDE DE DISTRIBUIGAO

3.° TRIMESTRE DE 2023

-

PCQA - Programa de Controlo da Qualidade da Agua
PCO - Programa de Controlo Operacional

CR1 - Controlo de Rotina 1

€01 - Controlo Operacional 1

ZONA A - ALCOCHETE ZONA B - SAMOUCO ZONA C - FONTE DA S_ENHORA 1 PASSIL
RCQA N.° Colheitas N.° Colheitas N.° Colheitas VP
Vmin. Vmax. Vmin. Vmax. Vmin. Vmax.
CR1 Unidades Prev. Efet. Prev. Efet. Prev. Efet.
|Escherichia coli (E. coli) N/100m! 10 10 0 0 3 3 0 0 4 4 0 2 0
JBactérias coliformes N/100mI 10 10 0 0 3 3 0 0 4 4 0 2 0
[Desinfetante residual mg/l 10 10 0,2 0,5 3 3 0,3 0,4 4 4 0,2 G5 02-06
ZONA A - ALCOCHETE ZONA B - SAMOUCO ZONA C - FONTE DA SENHORA / PASSIL
FCO N.° Colheitas N.° Colheitas N.° Colheitas VP
Vmin. Vmax. Vmin. Vméx. Vmin. Vmax.
CO'1 Unidad Prev. Efet. Prev. Efet. Prev. Efet.
N.° de colénias a 22° C N/ml 5 5 10 120 4 2 ND ND 3 3 ND 38 -
N.° de colénias a 36° C N/ml 5 5 10 100 2 2 ND ND 3 3 ND 10 -
[Temperatura °C 5 5 249 27,6 2 2 18,1 26,3 3 3 221 279 -
pH Unidades de pH 5 5 6,9 74 2 2 71 8 3 3 77 87 >=6,5 e <=9,5|
[Cheiro a 25°C Fator de diluicdo 5 5 <3 <3 2 2 <3 <3 3 3 <3 <3 3
[Sabor a 25°C Fator de diluicdo 5 5 <3 <3 2 2 <3 <3 3 3 <3 <3 3
[Condutividade uS/cm a 20°C 5 5 607 628 g2 2 761 809 3 3 334 338 2500
JOxidabilidade mg/l O, 5 5 <1,0 <1,0 2 2 <1,0 <1,0 3 3 <1,0 <1,0 5
Legenda:
VP - Valor de acordo com a | em vigor
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Municipio =¥

DIVISAO DE INFRAESTRUTURAS, LOGISTICA E TRANSPORTES
CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA

MAPA DE RESULTADOS DA VERIFICAGAO DA

QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

- 3.° TRIMESTRE DE 2023 C@
— — e
PCQA ZONA A - ALCOCHETE ZONA B - SAMOUCO ZONA C - FONTE DA SENHORA / PASSIL
N.° Colheitas N.° Colheitas N.° Colheitas VP
Vmin. Vmax. Vmin. Vmax. Vmin. Vmax.
CR2 Unidades Prev. Efet. Prev. Efet. Prev. Efet.
—
[Escherichia coli (E. coli) N/100ml 5 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
[Bactérias coliformes N/100ml 5 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
Desinfetante residual mg/l 5 5 0.2 0,5 1 1 0,3 0,3 1 1 0.2 0.2 02-06
[Numero de colénias a 22°C N/ml 5 5 19 80 1 1 ND ND 1 1 ND ND -
INimero de colonias a 36°C N/mi 5 5 15 37 1 1 ND ND 1 1 ND ND -
uS/cm a 20°C 5 5 581 616 1 1 831 831 1 1 330 330 2500
fCor mg/l PtCo 5 5 <5 <5 i 1 <5 <5 ; 1 <5 <5 20
oH Unidades de pH 5 5 6.2 7,5 1 1 7,7 7.7 1 1 8,0 80 [>=65e<=9
[Cheiro a 25°C Fator de diluigio 5 5 <3 <3 1 1 <3 <3 1 1 <3 <3 3
[Sabor a 25°C Fator de diluicao 5 5 <3 <3 1 1 <3 <3 1 1 <3 <3 3
[Turvacio UNT 5 5 <07 08 1 1 11 11 1 1 <07 <07 4
|Enterocacos N/100ml 5 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
[Cloretos (Zona C) mg/ CI - - - - - - - - - - - - 250
{Sédio (Zona C) mg/l Na - - 2 = = = = = = = = = 200
Manganés (Zona C) g/l Mn - - - - - - - - 1 0 - - 50
- —
PCO ZONA A - ALCOCHETE ZONA B - SAMOUCO ZONA C - FONTE DA SENHORA / PASSIL
N.° Colheitas N.° Colheitas N.° Colheitas L VP
Vmin. Vmax. Vmin. Vmax. Vmin. Vmax.
CO'2 Unidades Prev. Efet. Prev. Efet. Prev. Efet.
Ferro ug/l Fe 5 5 <50 102 1 Gl 187 187 1 1 <50 <50 200
[Temperatura °c 5 5 236 26,2 1 1 24,8 248 1 1 243 24,3 -
[Clostridios sufiito-redutores N/100 ml 5 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
tritos mg/i NO, 5 5 <0,02 <0,02 1 1 <0,02 <0,02 1 1 <0,02 <0,02 0,50
lAzoto amoniacal (Aménio) mg/l NH, 5 5 <0,05 <0,05 1 1 <0,05 <0,05 1 1 <0,05 <0,05 0,50
g/l Mn 5 5 <10 1,1 1 1 <10,0 <10,0 1 1 19.7 19.7 50
itratos mg/l NOs 5 5 15,0 188 1 4 <2,00 <2,00 1 1 <2,00 <2,00 50
Oxidabilidade mg/l O, 5 5 <1,0 <1,0 1 1 <1,0 <10 1 1 <1,0 <1,0 5
Legenda:

VP - Valor Paramétrico, de acordo com a legislagao em vigor

CR2 - Controlo de Rotina 2

PCQA - Programa de Controlo da Qualidade da Agua
CO'2 - Controlo Operacional 2

PCO - Programa de Controlo Operacional

NOTA: a pesquisa de 'manganés' prevista para 30 de agosto nao se realizou devido a lapso do laboratério; foi assim reagendada para 25 de outubro.



MAPA DE RESULTADOS DA VERIFICAGAO DA
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QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DIVISAO DE INFRAESTRUTURAS, LOGISTICA E TRANSPORTES
CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA

~ 3.° TRIMESTRE DE 2023
PONTOS DE COLHEITA - REDE DE DISTRIBUICAO

ZONA A - ALCOCHETE ZONA B - SAMOUCO ZONA C - F'® SR*/ PASSIL
PCOA N.° Colheitas N.° Colheitas N.° Colheitas VP
Valores Valores Valores
Ci Unidades Prev. Efet. Prev. Efet. Prev. Efet.
SN
coli (E. coli) N/100ml 0 0 0 0
[Bactérias coliformes N/100ml 0 0 0 0
Desinfetante residual mg/l 0 0 0 02-06
N.° de colénias a 22° C N/ml 0 0 0
[N.© de colénias a 36° C N/ml 0 0 0
[Temperatura °C 0 0 0
pH Unidades de pH 0 0 0 >=6,5 e <=9,
[Cheiro a 25°C Fator de diluicao 0 0 0 3
[Sabor a 25°C Fator de diluicao 0 0 0 3
[Condutividade uS/cm a 20°C 0 0 0 2500
[Oxidabilidade mg/l O, 0 0 0 5
[Cor mg/l PtCo 0 0 0 20
[Turvacao UNT 0 0 0 4
JAménio mg/l NH, 0 0 0 0,50
Ferro ugl/l Fe 0 0 0 200
IManganés ug/l Mn 0 0 0 50
Nitratos mg/l NO; 0 0 0 50
Nitritos mg/l NO, 0 0 0 0,50
Aluminio g/l Al 0 0 0 200
JAntiménio ng/l Sb 0 0 0 5
Arsénio g/l As 0 0 0 10
Benzeno g/t 0 0 0 1
[Benzo(a)pireno ug/l 0 0 0 0,010
ug/l 0 0 0 0,100
[Benzo(k)fluoranteno ug/l 0 0 0 0,100
==
Legenda:
VP — Valor Paramétrico, de acordo com a legislac&o em vigor PCQA - Programa de Controlo da Qualidade da Agua

Ci - Controlo de Inspecdo
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QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DIVISAO DE INFRAESTRUTURAS, LOGISTICA E TRANSPORTES
CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA

- 3.° TRIMESTRE DE 2023
PONTOS DE COLHEITA - REDE DE DISTRIBUICAO

ZONA A - ALCOCHETE ZONA B - SAMOUCO ZONA C - F'® SR*/ PASSIL
PCQA N.° Colheitas N.° Colheitas N.° Colheitas VP
Valores Valores Valores
Ci Unidades Prev. Efet. Prev. Efet. Prev. Efet.
s

[Benzo(g,h,i)perileno ng/t 0 0 0 0,100
indeno(1,2,3-cd)pireno g/l 0 0 0 0,100
Boro mg/l B 0 0 0 1
[Bromatos ng/l BrOy 0 0 0 10
Icadmio ' ughCd 0 0 0 5
[Clorpirifos g/l 0 0 0 0,100
ICiorofermio g/l 0 0 [

[Bromoférmio g/l 0 0 0

[Bromadiciorometano ug/l 0 0 0
[Dibromoclorometano g/l 0 0 0
IChumbo g/l Pb 0 0 0 10
[Cianetos ug/l CN 0 0 0 50
[Cloretos mg/l Cl 0 0 0 250
lcobre mg/l Cu [ 0 [ 2
icromio g/l Cr 0 0 0 50
1,2-Dicloroetano ng/l 0 0 0 3
[Enterococos N/100mI 0 0 0 0
[Fluoretos mg/l F 0 0 0 1,50
Mercurio nug/l Hg 0 0 0 1
INiquel ug/l Ni 0 0 0 20
[Hidroc. aromaticos policiclicos g/l 0 0 0 0,100
Selénio ng/l Se 0 0 0 10
[Sulfatos mg/l SO, 0 0 0 250
[ Tetracloroeteno g/l 0 0 0 10
Legenda:
VP - Valor Paramétrico, de acordo com a legislagdo em vigor PCQA - Programa de Controlo da Qualidade da Agua

Ci - Controlo de Inspegéo
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QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DIVISAO DE INFRAESTRUTURAS, LOGISTICA E TRANSPORTES
CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA

- 3.° TRIMESTRE DE 2023
PONTOS DE COLHEITA - REDE DE DISTRIBUICAO

ZONA A - ALCOCET-E ZONA B - SAFOUCO ZONA C - F'E SR*/ PASSIL
PCQA N.° Colheitas N.° Colheitas N.° Colheitas VP
Valores Valores Valores
Ci Unidades Prev. Efet. Prev. Efet. Prev. Efet.
—

[Tricloroeteno g/l 0 0 0 10
Trihalometanos ug/l 0 0 0 100
Alacloro g/l 0 [ 0 0,100
Calcio mg/l Ca 0 0 0
[Magnésio mg/l Mg 0 0 0
Sodio mg/l Na 0 0 0 200
Bentazona ug/l 0 0 0 0,100
|Simazina ug/l 0 0 0 0,100
[Terbutilazina g/l 0 0 0 0,100
Desetilsimazina ng/l 0 0 0 0,100
Diurdo g/l 0 0 0 0,100
imidaclopride g/l 0 0 0 0,100
[Metalaxil ng/l 0 0 0 0,100
Descetilterbutilazina g/l 0 0 0 0,100
Pesticidas totais pug/l 0 0 0 0,500
Clostridium pertringens N/100ml [ 0 0 [
[Dureza total mg/l CaCO3 0 0 0 -
JAlfa total Ba/l 0 0 0 0,10
[Réadio 226 Bq/l 0 0 0 0,50
[Dose indicativa total mSv/ano 0 0 0 0,1
Legenda:
VP - Valor Paramétrico, de acordo com a legislagéo em vigor PCQA - Programa de Controlo da Qualidade da Agua

Ci - Controlo de Inspecao



DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO
CONCELHO DE ALCOCHETE

3.2 TRIMESTRE

MUNICIPIO DE ALCOCHETE
ZONA DE ABASTECIMENTO: ZONA A - ALCOCHETE / S. FRANCISCO

2023

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagdo da qualidade
da dgua da rede publica, através de anélises periédicas na do
autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétri

Unidade

[Chumbo

|Crémio

dicloro

A o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela

Bromoféri
Bromodiclorometa:

Jibromo

se as carateristicas naturais da origem da agua, ndo tendo sido tomadas medidas corretivas.

relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): o incumprimento para o parametro 'pH' deveu-

N e () Data da publicitagdo no website : 18/12/2023
esponsédvel:
PAL e




MUNICIPIO DE ALCOCHETE

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO
CONCELHO DE ALCOCHETE

3.2 TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECIMENTO: ZONA B - SAMOUCO

2023

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificacdo da qualidade da

dgua da rede publica, através de analises periédicas na torneira do | o Prog de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade
competente (ERSAR).
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relativa a

das de dos VP (causas e medidas correctivas): nada a referir.

Responsavel: M( q 29

Data da publicitagdo no website : 18/12/2023




MUNICIPIO DE ALCOCHETE

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO

o
CONCELHO DE ALCOCHETE 3.2 TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECIMENTO: ZONA C - FONTE DA SENHORA / PASSIL 2023

autoridade competente (ERSAR).

irametro (unidad

relativa a

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de a
dgua da rede publica, através de anélises | na ira do

gosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagdo da qualidade da

realizou devido a lapso do laboratério; foi assim reagendada para 25 de outubro.

) o Prog; de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela

dos VP (causas e medidas correctivas): a pesquisa de 'manganés' prevista para 30 de agosto nio se

Responsavel: C>/t-/\/\

Qads

Data da publicitagdo no website : 18/12/2023




