DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO °
) CONCELHO DE ALCOCHETE 2.2 TRIMESTRE
MUNICIPIO DE ALCOCHETE
ZONA DE ABASTECIMENTO: ZONA A - ALCOCHETE / S. FRANCISCO 2019
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagdo da qualidade da
agua da rede publica, através de anilises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela
autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos | N.2 Andlises % N.2 Andlises (PCQA) %
Parametro (unidades) superiores | Cumprimento Anélises
vP Unidade Minimo | Méaximo VP do VP Previstas | Realizadas | paoojizadas
Escherichia coll (E. coli) 0 N/100 ml 0 0 0 100% 7 7 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 mi 0 0 0 100% 7 7 100%
|Desinfetante residual -— mgfl 0,3 0,7 — — 7 7 100%
Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluigdo <1 <1 0 100% 3 3 100%
Sabor a 25 2C 3 Fator de dilui¢do <1 <1 0 100% 3 3 100%
|pH 26,5e<9,5] Unidades pH 7 7.2 0 100% 3 3 100%
Condutividade 2500 uS/cm a 20 °C 530 540 0 100% 3 3 100%
Cor 20 mgfl PtCo <2 <2 0 100% 3 3 100%
Turvacio 4 UNT <0,50 <0,50 0 100% 3 3 100%
|Enterococos 0 N/100 ml 0 0 0 100% 3 3 100%
Mmero de colénlas a 22 2C — N/m) 0 46 — -— 3 3 100%
|Numero de colénias a 36 2C — N/ml 15 0 — — 3 3 100%
Clostridlum perfringens 0 N/100 mi 0 0 0 100% 1 1 100%
Aluminl 200 ug/t Al <30 <30 0 100% 1 1 100%
Aménio 0,50 mg/ NH, <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
Antiménlo 5.0 pa/l Sb <3,5 <3,5 0 100% 1 1 100%
Arsénio 10 yal As <3 <3 0 100% 1 1 100%
| 1,0 pai <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
|Benzola)pireno 0.010 pall <0,005 | <0.005 0 100% 1 1 400%
|Boro 10 ma/l B <03 <03 0 100% 1 1 100%
Bromatos 10 ug/l BrO; <5 <5 0 100% 1 1 100%
Cadmio 5.0 pgfl Cd <1 <1 0 100% 1 1 100%
Célcio — mg/l Ca 27 27 — — 1 1 100%
Carbono Orgdnico Total (COT) — mgliC - - — — 1 1 100%
Clanetos 50 pg/l CN <15 <15 0 100% 1 1 100%
ICloretos 250 mg/ Cl 110 110 0 100% 1 1 100%
Chumb 10 ugh Pb <2 <2 0 100% 1 1 100%
Cobre 2,0 mg/l Cu 0,012 0,012 0 100% 1 1 100%
|Crémio 50 uah Cr <2 <2 0 100% 1 1 100%
1,2 - dicloro 3.0 ua <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Dureza total = mg/1 CaCO, 110 110 — — 1 1 100%
|Ferro 200 uall Fe <50 <50 0 100% 1 1 100%
|Fuoretos 1.5 maA F 02 0.2 0 100% 1 1 100%
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (HAP): 0,10 uan <0.010 | <0,010 0 100% 1 1 100%
Benzo(b)fluoranteno — uall <0,010 | <0,010 — — 1 1 100%
Benzolk}fluoranteno — pafl <0.010 | <0.010 — — 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno — ualt <0,010 | <0,010 — — 1 1 100%
Indeno(1.2.3-cd)pireno — uai <0,010 | <0,010 —_ — 1 1 100%
|Magnési — ma/l Mg " 1" — — 1 1 100%
|mangangs 50 ua/ Mo <15 <15 0 100% 1 1 100%
[nitratos 50 mg/i NO; 14 14 0 100% 1 1 100%
[witritos 0,50 mg/ NO, <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
Mercirio 1.0 ugh Ha <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
|Niquet 20 ug/l Ni <5 <5 0 100% 1 1 100%
|oxidabilidade 5,0 mgi O, <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
|Pesticidas - total 0.50 uall <0,050 | <0.050 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 uad <0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
Bentazona 0.10 uaft <0,025 | <0,025 0 100% 1 1 100%
Terbutilazina 0.10 uafl <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina 0.10 ugll <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Seléni 10 ua/l Se <2 <2 0 100% 1 1 100%
Sédlo 200 mg/l Na 73 73 0 100% 1 1 100%
Sulfatos 250 mg SO, 84 84 U 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ugfl - - - — 1 s 100%
Tetracloroetenoj — uail <05 <0.5 - — 1 1 100%
Tricloroetena - uall <0,5 <0,5 — — 1 1 100%
Trihalometanos - total (THM): 100 uall 2.8 28 0 100% 1 1 100%
Cloroférmio, — uaf 1.9 19 - — 1 1 100%
Bromoférmio — ua 0.91 0,91 = = 1 1 100%
Bromodiclorometano — uall <0,5 <0,5 — — 1 1 100%
Dlbromoclorometana — g <0,5 <0,5 = = 1 1 100%
|Dose Indicativa 0.10 mSv = - 0 100% 1 1 100%
|Radso 500 Bafl <100 | <100 0 100% 1 1 100%
IAIfa Total 0,10 Bafl 0,149 0.149 1 0% 1 1 100%
|Beta Total 1 BaA 0,158 0,158 0 100% 1 1 100%

Informag¢do complementar relativa a averiguagao das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Responsavel: O’L_/'\“_\;« (_/LLQLLC}—‘

Data da publicitagdo no website : 23/09/2019




DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO °
. CONCELHO DE ALCOCHETE 2.2 TRIMESTRE
MUNICIPIO DE ALCOCHETE
ZONA DE ABASTECIMENTO: ZONA B - SAMOUCO 2019
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagio da qualidade da
dgua da rede publica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela
autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos | N.2 Andlises % N.2 Andlises (PCQA) %
Parametro {unidades) superiores | Cumprimento Andlises
vP Unidade Minimo | Méximo VP do VP Previstas | Realizadas | poalizadas
Escherichia coli {E. coli) 0 N/100 ml 0 0 0 100% 3 3 100%
|Bactérias coliformes 0 N/100 m! 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfi residual — mg/l 0.3 07 — —_ 3 3 100%
Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25 2C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH 26,5 e <95 Unidades pH 6,8 8,2 0 100% 1 1 100%
|Condutividade 2500 pS/cm a 20 °C 710 710 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mgfl PtCo <2 <2 0 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT <0,50 <0,50 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 22 ¢C — N/ml 3 3 — — 1 1 100%
Numero de colénias a 36 2C — N/ml >300 >300 — — 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%
Aluminio 200 ug/L Al <0.050 | <0.050 0 100% 1 1 100%
Aménio 0,50 mg/t NH, <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
Antiménio 5.0 pa Sb <3.5 <3.5 0 100% 1 1 100%
Arsénio 10 pal As 3 3 0 100% 1 1 100%
Benzeno 1.0 ugi <0.3 <0.3 0 100% 1 1 100%
[Benzofa)pireno 0,010 ug/ <0,005 | <0,005 0 100% 1 1 100%
|Boro 1,0 mg/ B <0,3 <0.3 0 100% 1 1 100%
|Bromatos 10 g/ Bro, <5 <5 0 100% 1 1 100%
Cédmio 5,0 pal Cd <1 <1 0 100% 1 1 100%
Calcio — mgfl Ca 68 68 — — 1 1 100%
Carbono Organico Total {COT) — ma/l C - - — — 1 1 100%
Cianetos 50 pa/l CN <15 <15 0 100% 1 1 100%
Cloretos 250 mg/ Cl 150 150 0 100% 1 1 100%
Chumbo 10 pg/l Pb <2 <2 0 100% 1 1 100%
Cobre 2,0 mg/l Cu 0,002 0,002 0 100% 1 1 100%
Crémio 50 ya/l Cr <2 <2 0 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano 3.0 uall <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
|Dureza total — mg/l CaCO, 250 250 —_ —_ 1 1 100%
|Ferro 200 uafl Fe 86 86 0 100% 1 1 100%
|Fuoretos 15 man F 0.1 0.1 0 100% 1 1 100%
|Hidrocarbonetos Aromiticos Policiclicos (HAP): 0,10 ual <0,010 | <0,010 — — 1 1 100%
Benzo(b)fluoranteno — ug/l <0,010 | <0,010 — — 1 1 100%
Benzo{k}fluoranteno — uafl <0,010 | <0,010 = — 1 1 100%
Benzolghiperileno — ual <0,010 | <0,010 — — 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pirenc —_— uafl <0,010 | <0,010 —_ —_ 1 1 100%
|Magnésio — ma/l Ma 19 19 - — 1 1 100%
|Manganés 50 ug/l Mn <15 <15 0 100% 1 1 100%
|Nitratos 50 mglt NO, <10 <10 0 100% 1 1 100%
|Nltritos 0,50 maANO, | <0,02 <0,02 b} 100% 1 1 100%
|Merairio 10 yah Ha <0,20 | <0,20 0 100% 1 1 100%
[Nluuel 20 ua/ Ni <5 <5 0 100% 1 1 100%
[0xldabilidade 50 mg/t O, <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
|Pesticidas - total 0,50 uah <0,050 | <0,050 0 100% 1 1 100%
Alacloro 0.10 ual <0,050 | <0,050 0 100% 1 1 100%
Bentazona 0.10 yai <0,025 | <0,025 0 100% 1 1 100%
Terbutilazina 0.10 ua/l <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina 0.10 wal <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
|Selénio 10 ug/l Se <2 <2 0 100% 1 1 100%
Sédio 200 ma/l Na 74 74 0 100% 1 1 100%
Sulfatos 250 mg/ SO, 40 40 1} 100% 1 1 100%
Tetrarlornetenn e Triclnrnetenn: i 1n 1A e 1 1 110%
Tetracloroeteng| — vall <05 <05 — — 1 1 100%
Tricloroetena — ual <05 <05h — — 1 1 100%
Trihalometanos - total {THM): 100 ugh 4 4 0 100% 1 1 100%
Cloroférmla - ualt 0,53 0,53 - - 1 1 100%
Bromoférmio — ual 0,94 0,94 — — 1 1 100%
Bromodiclorometana — ugh 0,76 0,76 — -— 1 1 100%
Dibromoclorometano| — uall 1,5 15 — — 1 1 100%
Dose indicativa 0,10 mSv <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
|Raddo 500 Ban <10,0 <10,0 0 100% 1 1 100%
|Atfa Total 0,10 Ba/l <0,010 | <0,010 0 100% 1 1 100%
|Beta Total 1 Bart <0,020 | <0,020 0 100% 1 1 100%
Informagdo complementar relativa a averiguag¢do das situagbes de incumprimento dos VP (causas e medidas carrectivas):
Responsavel: Q{/(_/‘\C Q LL_..—-) Data da publicitagao no website : 23/09/2019




MUNICIPIO DE ALCOCHETE

CONCELHO DE ALCOCHETE

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO

2.2 TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECIMENTO: ZONA C - FONTE DA SENHORA / PASSIL

2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007,

autoridade competente (ERSAR).

de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificacdo da qualidade da
agua da rede publica, através de anélises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos | N.2 Andlises % N.2 Andlises (PCQA) %
Pardmetro (unidades) superiores | Cumprimento Andlises
VP Unidade Minimo | Maximo VP do VP Previstas | Realizadas | pooiizadas
Escherichia coli (E. coli) 0 N/100 mi 0 0 0 100% 3 3 100%
|Bactérias coliformes 0 N/100 mi 0 0 0 100% 3 3 100%
|pesinfetante residual - mg/l 03 05 - — 3 3 100%
Cheiro a 25 ¢C 3 Fator de diluicio <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25 2C 3 Fator de diluicao <1 <1 0 100% 1 1 100%
|pH 26,5e<9,5] Unidades pH 7.5 7.5 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 ySicm a 20 °C 1800 1800 0 100% 1 1 100%
Cor 20 ma/l PtCo <2 <2 0 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT <0.5 <0.5 0 100% 1 1 100%
|Enterococos 0 N/100 mi 0 0 0 100% 1 1 100%
INGmero de colénias a 22 2C = N/ml 3 3 = — 1 1 100%
|Numero de colénias a 36 °C = N/mI 15 15 == — 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%
Aluminio 200 pg/L Al 32 32 0 100% 1 1 100%
Aménio 0,50 mgA NH, <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
Antiménio 50 pa/t Sb <3,5 <3,5 0 100% 1 1 100%
Arsénio 10 ughl As 4 4 0 100% 1 1 100%
IB 1,0 ugh <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
|Benzo(a)pireno 0.010 ugh <0,005 | <0,005 0 100% 1 1 100%
|Boro 1,0 mg/l B <0,3 <03 0 100% 1 1 100%
|Bromatos 10 1g/l BrO, 20,1 20,1 1 0% 1 1 100%
Cédmio 5.0 g/l Cd <1 <1 0 100% 1 1 100%
Caicio -— mg/l Ca 36 36 — 1 1 100%
Carbono Organico Total (COT) - mafl C - - - — 1 1 100%
Cianetos 50 ugh CN <15 <15 0 100% 1 1 100%
Cloretos 250 mgA Cl 430 430 1 0% 1 1 100%
Chumbo 10 gl Pb <2 <2 0 100% 1 1 100%
Cobre 2,0 mg/ Cu 0617 0,617 0 100% 1 1 100%
Crémio 50 pg/l Cr <2 <2 0 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano 3,0 ughl 0,3 0,3 0 100% 1 1 100%
|Dureza total -_— mg/l CaCO, 140 140 —_ _ 1 1 100%
IFervo 200 ua/l Fe 76 76 0 100% 1 1 100%
|Fluoretos 1.5 mai F 0,2 0,2 0 100% 1 1 100%
|Hidrocarb Aromdticos Policiclicos {(HAP): 0,10 uall <0,010 | <0,010 0 100% 1 1 100%
Benzo(b}fluorantena - uall <0,010 | <0,010 — — 1 1 100%
Benzo(kifluoranteno — ual <0,010 | <0,010 — — 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno| —— uafl <0,010 | <0,010 — — 1 1 100%
Indeno{1,2,3-cd)pirenc — _ugh <0,010 | <0010 -— — 1 1 100%
|Magnésio — mg/l Mg 12 12 — — 1 1 100%
|Manganés 50 ug/ Mn <15 <15 0 100% 1 1 100%
[Nitmos 50 mg/l NO; <10 <10 0 100% 1 1 100%
Witrltos 0,50 mg/l NO, <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
|Merairlo 1,0 ug/ Hg <0,20 | <0,20 0 100% 1 1 100%
|Niquel 20 ug/ Ni <5 <5 0 100% 1 1 100%
|Oxidabilidade 5.0 mg/l O, <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
|Pesticidas - tota) 0,50 uafl <0,050 | <0,050 0 100% 1 1 100%
Alacloro]  0.10 uafl <0,050 | <0,050 0 100% 1 1 100%
Bentazona 0,10 uaA <0,025 | <0,025 0 100% 1 1 100%
Terbutilazinag 0.10 pall <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina 0,10 wall <0,05 <0,05 0 100% 1 1 100%
Selénlo 10 pgAl Se <2 <2 0 100% 1 1 100%
Sédio 200 ma/l Na 400 400 1 0% 1 1 100%
|Sutfatos 250 mgA SO, 200 200 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 uall 1 1 100%
jetracloraetend - ua/t <5 «W,5 — - | | 100%
Tricloroeteno — uan <0,5 <0.5 —_ — | 1 100%
Trihalometanos - total (THM): 100 uyh 4 4 0 100% [ 1 100%
Cloroférmlo — uall 3.4 3.4 as — 1 1 100%
Bromoférmio — uall 0.8 0.8 — — 1 1 100%
Bromodiclorometana - ugn <0,5 <0,5 — —_ 1 1 100%
Dibromoclorometana — ual <0,5 <0,5 — — 1 1 100%
|Dose indicativa 0,10 mSv <0.10 <0,10 0 100% 1 1 100%
lRadﬂo 500 Ban <10,0 <10,0 0 100% 1 1 100%
ﬁlfaTotal <0,010 Ba/t <0,010 | <0,010 0 100% 1 1 100%
|Beta Total <0.020 Bagn <0,020 <0,020 0 100% 1 1 100%
Informa¢do complementar relativa a averiguagdo das situagées de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): os valores de 'sédio’ e 'claretos’ obtidos devem-se as
caracteristicas naturais da origem da agua, estando em curso medidas para corrigir o probl ; 0 incumpril de 'br ' ndo se confirmou na andlise de verificagdo.
Respnnsével:(_//"..kh_ __,E/C:___,'\__C (\_(_,.f"j Data da publicitacdo no website : 23/09/2019
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MAPA DE RESULTADOS DA VERIFICACAO DA

QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DIVISAO DE INFRAESTRUTURAS E SERVICOS URBANOS
CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA

2.° TRIMESTRE DE 2019

PONTOS DE COLHEITA - FUROS DE CAPTACAO

—
ZONA A - ALCOCHETE ZONA B - SAMOUCO || ZONA C - F= St
PCO PASSIL
CA1 | CA2 | CA3 | cB1 | cB2 cC2 vP
IControIo de Seguranca: CS Unidades § 22-mai | 22-mai | 22-mai || 23-abr | 23-abr 8-mai
I@hen’chia coli (E. coli) N/100ml 0 0 0 o] 0 0 0
IBactérias coliformes N/100ml 0 0 0 0 0 0 0
IDH Unidades de pH 6,4 7.0 7.4 8,1 78 75 >=6,5e <=95
ICor mg/l PtCo <2,0 <20 52 <2 <2 3,6 20
ICOndutividade uS/em a 20°C 360 510 690 360 710 1600 2500
INitratos mg/l NOy 23 <10 <10 <10 <10 <10 50
INitritos mg/l NO, <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,5
ICIoretos mg/l Cl 79 99 170 35 150 370 250
[Fostatos mg/l PO, 0,33 035 0,17 <0,03 <0,03 0,31 -
iAzoto Total mg/l NH, 0,5 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,5
jPureza total mg/l CaCO4 65 140 170 200 280 130 -
frerro ug/l Fe 140 <50 <50 69 61 68 200
lManganés ug/l Mn <0,015 <0,015 0,06 <0,015 <0,015 <0,015 50
ISquatos mg/l SO, <10 20 43 17 28 180 250
IHidrocarbonetos aromaticos polinucleares ug/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,1
IHidrocarbonetos dissolvidos e emulsionados mgl/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05
lcaicio mg/l Ca 7 22 31 51 75 30 -
lAlcalinidade mg/l CaCO, 35 100 110 150 150 100 =
|0xidabi|idade mg/l O, <10 <10 13 <1,0 <1,0 1.5 5
lcheiro a 25°C Fator de diluigdo <1 <1 <1 <1 <1 3
Turvagéo UNT - - = 4
lCarbono organico dissolvido mg/l C - - - -
ICarbono organico total mg/i C <10 <1,0 <1,0 <1,0 <10 - -
lFosforo total mg/i P - - - - - -
Temperatura °c 20 22 20 15 15 23 -
lAIfa total Bq/l 0,217 0,157 0,108 0,069 0,072 0,176 0,1
IRadéo Bg/l <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 500
IBeta total Ba/l 0,201 0,18 0,212 0,11 <0,020 <0,002 1
IDose indicativa total mSv - - <0,10 <0,10 - 0,1
ZONA A ZONA B ZONAC
CA1: JK3 - Batel CB1: FR2 - Samouce CG2; FR3 - Fonte da Senhora
CA2: PS5 - Batel CB2: CBR2 - Samouco

CA3: FR1 - Batel

Legenda:

VP - Valor Paramétrico, de acordo com a legislagéo em vigor

PCO - Programa de Controlo Operacional
CS - Controlo de Seguranga
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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA

‘; .-,& J
. o

Him
e
T ——

MAPA DE RESULTADOS DA VERIFICACAO DA

QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

2.° TRIMESTRE DE 2019
PONTOS DE COLHEITA - RESERVATORIOS

ZONA A - ALCOCHETE ZONA B - SAMOUCO ZONA C - F¥E DA SENHORA / PASSIL
PCO RAA1 - Batel Apoiado Dt. RA2 - Batel Apoiado Esq. RA3 - Batel Elevado RB1 - Elevado do Samouco RC1 - Fonte da Senhora
N.® Colheitas N.° Colheitas N.? Colheitas N.° Colheitas N.° Colheitas Ve
Vmin. | Vmax. Vmin. | Vmax. vmin. | Vmax. Vmin. | Vmax. Vmin. Vmax.
co1 Unidades Prev. | Efet. Prev. | Efet. Prev. | Efet. Prev. | Efet. Prev. | Efet.
Escherichia coli (E. coli) N/100ml 6 6 0 0 6 [¢] 0 6 6 0 0 6 6 0 6 6
Bacterias coliformes N/100ml 6 6 0 0 6 6 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0
Desinfetante residual mg/l 6 6 04 0.7 6 6 03 0,5 6 6 02 04 6 6 02 07 6 6 04 06 0,20 - 0,60
N.° de coldnias a 22°C N/ml 6 6 ND 7 6 6 ND ND 6 6 ND ND 6 6 ND ND 6 6 ND 22 =
N.° de colénias a 36°C N/mi 6 6 ND 45 6 6 ND ND 6 6 ND ND 6 6 ND ND 6 6 ND >300 -
Temperatura °C ] 6 15 21 6 6 16 22 (] 6 16 22 6 6 17 23 6 6 16 23
pH Unidades de pH 6 6 67 7,0 6 6 7,0 7,2 6 6 7.4 75 6 6 7.5 8,0 6 6 77 8,0 »=6,5 e <=9,§
Cheirn a 25°C Fator de diluigdo 6 6 <1 <1 6 6 <1 <1 6 6 <1 <1 6 6 <1 <1 6 6 <1 <1 3
Sabor a 25°C Fator de diluigdo 6 6 <1 <1 6 6 <1 <1 6 6 <1 <1 6 6 <1 <1 6 6 <1 3 3
Condutividade uS/cm a 20°C [] 6 440 490 6 6 500 630 6 6 490 550 6 6 650 760 6 6 780 1800 2500
Oxidabilidade ma/l O, 6 6 <1,0 <1,0 6 6 <1,0 1,3 6 6 <1,0 | <1,0 6 6 <1,0 1 6 6 <1,0 1 5
Legenda:

VP — Valor Paramétrico, de acordo com a legislagio em vigor

PCO - Programa de Controlo Operacional

CO1 - Controlo Operacional 1




Alcochete m

Municipio == QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

MAPA DE RESULTADOS DA VERIFICACAO DA

DIVISAO DE INFRAESTRUTURAS E SERVICOS URBANOS
CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA

2.° TRIMESTRE DE 2019
PONTOS DE COLHEITA - REDE DE DISTRIBUICAO

ZONA A - ALCOCHETE ZONA B - SAMOUCO ZONA C - FONTE DA SENHORA / PASSIL
PCQA N.° Colheitas N.° Colheitas N.° Colheitas VP
Vmin. Vmax. Vmin. Vmax. Vmin. Vmax,
CR1 Unidades Prev. Efet. Prev. Efet. Prev. Efet.
[Escherichia coli (E. coli) N/100mi 7 7 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0
IBactérias coliformes N/100ml 7 7 0 4} 3 3 0 0 3 3 0 0
'Desinfetante residual mg/l 7 7 0,3 0,6 3 3 0,3 0,7 3 3 0,3 04 02-0,6
ZONA A - ALCOCHETE ZONA B - SAMOUCO ZONA C - FONTE DA SENHORA / PASSIL
PCO N.° Colheitas N.° Colheitas N.° Colheitas VP
Vmin. Vmax. Vmin. Vmax. Vmin. Vmax.
coO'1 Unidades Prev. Efet. Prev. Efet. Prev. Efet.
JIN.° de colénias a 22° C N/ml 4 4 10 >300 2 2 68 ND 2 2 ND ND -
IN-° de colénias a 36° C N/ml 4 4 11 ND 2 2 11 ND 2 2 ND ND -
Temperatura °C 4 4 19 22 2 2 23 23 2 2 19 23 -
lpH Unidades de pH 4 4 6,8 7.4 2 2 7.8 7,8 2 2 77 17 >=6,5 e <=9,5
lcheiro a 25°C Fator de diluigo 4 4 <1 <1 2 2 <1 <1 2 2 <1 <1 3
|Sabor a 25°C Fator de diluigéo 4 4 <14 <1 2 2 <1 <1 2 2 <1 <1 3
ICondutividade uS/cm a 20°C 4 4 470 530 2 2 610 690 2 2 1600 1700 2500
IOxidabilidade mg/l O, 4 4 <1,0 <1,0 2 2 <1,0 <1,0 2 2 <1,0 <1,0 5

Legenda:

VP - Valor Paramétrico, de acordo com a legislagio em vigor
PCQA - Programa de Controlo da Qualidade da Agua

PCO - Programa de Controlo Operacional

CR1 - Cunlrolu de Rolina |

C0'1 - Controlo Operacional 1
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DIVISAO DE INFRAESTRUTURAS E SERVICOS URBANOS

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA

MAPA DE RESULTADOS DA VERIFICAGAO DA

QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

PONTOS DE COLHEITA - REDE DE DISTRIBUIGAO

2.° TRIMESTRE DE 2019

ZONA A - ALCOCHETE ZONA B - SAMOUCO ZONA C - FONTE DA SENHORA / PASSIL
PCQA N.° Colheitas N.° Colheitas N.° Colheitas VP
Vmin. Vmax. Vmin. Vmax. Vmin. Vmax.
CR2 Unidades Prev. Efet. Prev. Efet. Prev. Efet.
Escherichia coli (E. coli) N/100ml 3 3 0 0 - - - - - . .
I@érias coliformes N/100ml 3 3 0 0 - . B - = - <
IDesinfetante residual mg/l 3 3 0,3 07 - - - = - = 0,20 - 0,60
INumero de colénias a 22°C N/ml 3 3 ND 46 - : = : - -
INL’Jmero de colénias a 36°C N/ml 3 3 15 ND - - : = - - “ _
fcondutividade uS/cm a 20°C 3 3 530 540 - - R . . 2500
ICor mg/l PtCo 3 3 <2 <2 - - - = - 20
IpH Unidades de pH 3 3 7.0 72 = & = & = = >=6,5 e <=9, §
Kcheiro a 25°C Fator de diluigao 3 3 <1 <1 - Z = R . - 3
Sabor a 25°C Fator de diluicao 3 3 <1 <1 - = - o % s 3
[Turvagao UNT 3 3 04 <0,50 - - = 3 ] 4
|Enterococos N/100ml 3 3 0 0 = = = £ - 0
ICIoretos (Zona C) mg/l Cl - - - = - - - . 250
fsodio (zona C) mg/l Na < . : : z = - R - 200
%nganés (Zona C) ng/l Mn = - : - - - " - = F i 50
ZONA A - ALCOCHETE ZONA B - SAMOUCO ZONA C - FONTE DA SENHORA / PASSIL
PCO N.° Colheitas N.° Colheitas N.° Colheitas VP
Vmin. Vmax Vmin. Vmax. Vmin. Vmax.
CO'2 Unidades Prev. Efet. Prev. Efet. Prev. Efet.
fFerro ng/l Fe 2 2 <50 <50 - - = 200
[Temperatura °C 2 2 15 21 - = = = 2 = 3
Clostridiuos sulfito-redutores N/100 mi 2 2 0 0 - B = = z 3 -
WNitritos mg/l NO, 2 2 <0,02 <0,02 - - - - - - = 0,5
|Azoto amoniacal (Aménio) mg/l NH, 2 2 <0,02 <0,02 - - - « E = 5 0,5
|Manganés ng/l Mn 2 2 <15 <15 - . = = = E - 50
Initratos mg/l NO, 2 2 13 15 . : E Z 5 . _ R 50
foridavilidade mg/l O, 2 2 <1,0 <1,0 . : 5 R R _ R 5
Legenda:

VP - Valar Paramétric, de acardn com a legislagan em vigor

CR2 — Controlo de Rotina 2

PCQA ~ Programa de Controlo da Qualidade da Agua

CO'2 - Controlo Operacional 2

PCO =~ Programa de Controlo Opetaciviial
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Alcochete B8

Municipio <&

MAPA DE RESULTADOS DA VERIFICAGAO DA

QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DIVISAO DE INFRAESTRUTURAS E SERVICOS URBANOS
CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA

B 2.° TRIMESTRE DE 2019
PONTOS DE COLHEITA - REDE DE DISTRIBUIGAO

ZONA A - ALCOCHETE ZONA B - SAMOUCO ZONA C - FE SR*./ PASSIL
PCQA N.° Colheitas N.° Colheitas N.° Colheitas VP
Valores Valores Valores
Ci Unidades Prev. Efet. Prev. Efet. Prev. Efet.

Escherichia coli (E. coli) N/100ml 1 1 1 1 0 1 1 0
Bactérias coliformes N/100ml 1 1 1 1 0 1 1 0
Desinfetante residual mg/l 1 1 07 1 1 0,5 1 1 0,5 0,20 - 0,60
N.° de colénias a 22° C N/ml 1 1 ND 1 1 ND 1 1 3 -
N.° de colénias a 36° C N/ml 1 1 ND 1 1 ND 1 1 15 -
[Temperatura °Cc 1 1 24 1 1 16 1 1 21
pH Unidades de pH 1 1 7.0 1 1 8,2 1 1 7.9 >=6,5 e <=9,4
Cheiro a 25°C Fator de diluigdo 1 1 <1 1 1 <1 1 1 <1 3
Sabor a 25°C Fator de diluigdo 1 1 <1 1 1 <1 1 1 2 3
Condutividade puS/cm a 20°C 1 1 540 1 1 710 1 1 1700 2500
Dxidabilidade mgh O, 1 1 <1,0 1 1 <1,0 1 1 <1,0
Cor mg/l PtCo 1 1 <2,0 1 1 <2 1 1 <2,0 20
[Turvacéo UNT 1 1 <0,50 1 1 <0,50 1 1 <0,50 4
IAmonio mg/l NH,4 1 1 <0,02 1 1 <0,02 1 1 <0,02 0,5
Ferro ugll Fe 1 1 <50 1 1 86 1 1 76 200
IManganés ng/l Mn 1 1 <15 1 1 <15 1 1 <15 50
Nitratos mg/l NO, 1 1 14 1 1 <10 1 1 <10 50
Nitritos mg/l NO, 1 1 <0,02 1 1 <0,02 1 1 <0,02 0,5
JAluminio ng/l Al 1 1 <30 1 1 50 1 1 32 200
IAntiménio ng/l Sb 1 1 <3,5 1 1 <3,15 1 1 <3,5 5
IArsénio ugl/l As 1 1 <3 1 1 3 1 1 4 10
Benzeno ng/l 1 1 <0,3 1 1 <0,3 1 1 <0,3 1
Benzo(a)pireno ug/l 1 1 <0,005 1 1 <0,005 1 1 <0,005 0,01

Legenda:

VP — Valor Paramétrico, de acordo com a legislagao em vigor

Ci — Controlo de Inspegao

PCQA - Pragrama de Gontraln da Qualidade da Agus



\&LJ MAPA DE RESULTADOS DA VERIFICACAO DA

Alcochete 8

Municipio === QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DIVISAO DE INFRAESTRUTURAS E SERVICOS URBANOS
CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA

B 2.° TRIMESTRE DE 2019
PONTOS DE COLHEITA - REDE DE DISTRIBUIGAO

ZONA A - ALCOCHETE ZONA B - SAMOUCO ZONA C - F'-E SR/ PASSIL
PCQA N.° Colheitas N.° Colheitas N.° Colheitas VP
Valores Valores Valores
Ci Unidades Prev. Efet. Prev, Efet. Prev. Efet.

Boro mg/l B 1 1 <0,3 1 1 <0,3 1 1 <0,3 1
Bromatos ng/l BrO, 1 1 <5 1 1 <5 1 1 20,1 10
Cadmio ng/l Cd 1 1 <1 1 1 <1 1 1 <1 5
Chumbo ng/t Pb 1 1 <2 1 1 <2 1 1 <2 10
Cianetos ug/l CN 1 1 <15 1 1 <15 1 1 <15 50
Cloretos mg/l Cl 1 1 110 1 1 150 1 1 430 250
Cobre mg/l Cu 1 1 0,012 1 1 0,002 1 1 0,617 2
Crémio ng/l Cr 1 1 <2 1 1 <2 1 1 <2 50
1,2-Dicloroetano ug/l 1 1 <0,3 1 1 <0,3 1 1 0.3

IEnterococos N/100ml 1 1 0 1 1 0 1 1 0

Fluoretos mg/l F 1 1 0,2 1 1 0,1 1 1 0,2 1.5
Mercurio ug/l Hg 1 1 <0,02 1 1 <0,20 1 1 <0,20 1
Niquel ug/l Ni 1 1 <5 1 1 <5 1 1 <5 20
Hidroc. aromaticos polinucleares ug/l 1 1 <0,010 1 1 <0,010 1 1 <0,010 0,1
Selénio ng/l Se 1 1 <2 1 1 <2 1 1 <2 10
Sulfatos mg/l SO, 1 1 84 1 1 40 1 1 200 250
[Tetracloroeteno ng/l 1 1 <0,5 1 1 <0,5 1 1 <0,6 10
Tricloroeteno ngh 1 1 <0,5 1 1 <0,5 1 1 <0,5 10
Trihalometanos ngfl 1 1 2,8 1 1 4 1 1 4 100
Alacloro ng/l 1 1 <0,050 1 1 <0,050 1 1 <0,050 0,1
Bentazona ngfl 1 1 <0,025 1 1 <0,025 1 1 <0,025 0,1
Calcio mg/l Ca 1 1 27 1 1 68 1 1 36 -
IMagnésio mg/l Mg 1 1 11 1 1 19 1 1 12 B
Sodio mg/l Na 1 1 73 1 1 74 1 1 400 200
Legenda:

VP - Valor Paramétrico, de acordo com a lagislagao am vigor RCQA Programa de Controlo da Qualidade da Agua

Ci - Controlo de Inspegéo



m MAPA DE RESULTADOS DA VERIFICAGAO DA

Alcochete M
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Municipio === QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DIVISAO DE INFRAESTRUTURAS E SERVICOS URBANOS
CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA

B 2.° TRIMESTRE DE 2019
PONTOS DE COLHEITA - REDE DE DISTRIBUIGAO

ZONA A - ALCOCHETE ZONA B - SAMOUCO ZONAC - FT-E SR/ PASSIL
PCQA N.° Colheitas N.° Colheitas N.° Colheitas VP
Valores Valores Valores
Ci Unidades Prev. Efet. Prev. Efet. Prev. Efet.

Simazina ug/l 1 1 <0,050 1 1 <0,050 1 1 <0,050 0,1
Desetilsimazina ng/l 1 1 <0,050 1 1 <0,050 1 1 <0,050 0,1
Diurdo ug/l 1 1 <0,050 1 1 <0,050 1 1 <0,050 0,1
[imidaclopride ng/l 1 1 <0,050 1 1 <0,050 1 1 <0,050 01
IMetaIain ng/l 1 1 <0,05 1 1 <0,05 1 1 <0,05 0,1
Terbutilazina ug/l 1 1 <0,05 1 1 <0,05 1 1 <0,05 0,1
Desetilterbutilazina ugh 1 1 <0,05 1 1 <0,05 1 1 <0,05 0,1
Pesticidas totais ng/l 1 1 <0,050 1 1 <0,050 1 1 <0,050 0,5
Clostridium perfringens N/100ml 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0
Dureza total mg/l CaCO3 1 1 110 1 1 250 1 1 140 -
Alfa total Ba/l 1 1 0,149 1 1 <0,010 1 1 <0,010 0,1
Radao Ba/l 1 1 <10,0 1 1 <10,0 1 1 <10,0 500
Beta total Bq/l 1 1 0,158 1 1 <0,020 1 1 <0,020 1
Dose indicativa total mSv 1 1 - 1 1 <0,10 1 1 <0,10 0.1
Legenda:

VP - Valor Paramétrico, de acordo com a logigtagdo em vigor RFCQA - Mrograma de Controlo da Qualidade da Agua

Ci - Controlo de Inspegéo



