MUNICIPIO DE ALCOCHETE

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO
CONCELHO DE ALCOCHETE

4.2 TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECIMENTO: ZONA A - ALCOCHETE / S. FRANCISCO

2019

autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificacdo da qualidade da
Agua da rede publica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela

Valor Paramétrico (VP)} Valores obtidos | N.2 Andlises % N.2 Andlises (PCQA) %
Parametro (unidades) superiores | Cumprimento Andlises
vP Unidade Minimo | Maximo VP do VP Previstas | Realizadas | pealizadas
[Escherichla coli {E. coli) 0 N/100 m| 0 0 0 100% 8 8 100%
[Bactérias coliformes 0 N/100 mi 0 0 0 100% 8 8 100%
Desinfetante resldual — mgh 04 0,5 — — 8 8 100%
ICheiro a 25 2C 3 Fator de diluiciio <1 <1 0 100% 3 3 100%
Sabor a 25 2C 3 Fator de dilulcio <1 <1 0 100% 3 3 100%
pH 26,5e<9,5] Unidades pH 7.4 8.1 0 100% 3 3 100%
Condutlvidade 2500 uS/cma20°C 630 560 0 100% 3 3 100%
Cor 20 mg/ PtCo <2 3.9 0 100% 3 3 100%
Turvacdo 4 UNT <0,50 3,1 0 100% 3 3 100%
Enterococos 0 N/100 mi 0 0 0 100% 3 3 100%
Numero de colénias a 22 2C — N/ml 2 7 —_ — 3 3 100%
Nimero de coldnias a 36 2C — N/ml ND 14 —_ —_ 3 3 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 ml e —_ =
Alum(nio 200 ua/l Al - — — —
Aménio 0,50 mgfl NH, E = —s = = —
Antiménio 5.0 ual Sb £ — = 2 % =
Arsénio 10 uafl As - - — — = —
|Benzeno 1.0 ug/ - — — =
|Benzofa)pireno 0.010 uall _ - — P - - ==
Boro 1.0 mafl B — s =
Bromatos 10 HgN BrO, SaE — E —
Cddmio 5.0 uafl Cd - e - =
(Célclo — ma/l Ca e = - =
Cianetos 50 ug/1CN = = == 3 - = ==
(Cloretos 250 moA Ci - i - — 5 —
Chumbo 10 uafl Pb — = s =
Cobre 2.0 mafl Cu - — e T
(Crémio 50 uan Cr - — = =T
1,2 — dicloroetano 3.0 uaf = =
[Dureza total —_ mgA CaCoO, - - == = - =
Ferro 200 uafl Fe - - - — —
|Fluoretos 1.5 mafl F =] . =
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (HAP): 0.10 uafl - —_ —
Benzo(b)fluaranteng — ugh = = —
Benzo(k)fluoranteng — ual - — — —
Benzo(ghi)perilena — uafl = — = = —
Indeno(1,2.3-cd)plrena — uall —_— = - =
|Magnésio — maf Mg - = == - -
|Manganas 50 ugfl Mn — — = =
| Nitratos 50 mg/l NO, 5 = = = =
| Nitritos 0,50 mg/ NO, = = — = =
[Mercirlo 1.0 ugh Ha — — = - =
INiquel 20 ug/l Ni - —_ =,
IDxidabilidade 50 mgh O, - = — = =
Pesticidas - total 0.50 uof - = = B =
Alacloro 0.10 ugf - — — - =
Bentazona| 0.10 Hg - — — - =
TerbutHazina| 0.10 uai - — — - —_
Desetliterbutilazina 0,10 ugh - - — — - —
Selénio 10 ugn Se - - — — -
Sédlo 200 mg/l Na = — - =
Sulfatos 250 mgA SO, = - - = —
Tetracloroeteno e Triclor 10 gl — 5 =
Tetracloroeteng —_ ugh — —_ —
Tridoroeteno - ugl — — = —
Trihalometanos - total {THM): 100 uagl — —_ - L
Cloroférmio = uan — — - “ =
Bromoférmio! — ual - —_— == - = =
Bromodiclorometano — ug - - — — - - -
Dibromodorometano — Hgl - - — — - - —
Dose Indicativa 0.10 mSv - - — — - - m—
Raddo 500 Bal -~ —_ - = =
Alfa Totat 0,10 Ban - - — — E 5 —
Beta Total 1 Bg/ - - — — -—

Informagdo complementar relativa & averiguagao das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): nada a referir.

Responsavel: (.‘/\-/\S }\J\_;\ e bbtﬁ/_\

Data da publicitagao no website : 17/03/2020




MUNICiPIO DE ALCOCHETE

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO °
CONCELHO DE ALCOCHETE 4.2 TRIMESTRE
ZONA DE ABASTECIMENTO: ZONA B - SAMOUCO 2019

autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagdo da qualidade da
Agua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela

Valor Paramétrico {VP) Valores obtidos | N.2 Andlises % N.2 Andlises (PCQA) %
Parametro (unidades) superlores | Cumprimento Andlises
vP Unidade Minimo | Maximo VP do VP Previstas | Realizadas | pealzadas
(Escherichia coll {E. coli) 0 N/100 ml 0 0 0 100% 3 3 100%
|Bactérlas coliformes 0 N/100 mi 0 0 0 100% 3 3 100%
| Desinfetante residual = mgh 0.2 0,4 = = 3 3 100%
|Chelro a 25 2C 3 Fator de diluigdo | <1 <1 0 100% 1 1 100%
|5abor a 25 8C 3 Fator de diluico <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH 26,50 <9.5 Unidades pH 7.8 7.8 0 100% 1 1 100%
ICondutividade 2500 uS/cm a 20 °C 870 370 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/l PiCo <2 <2 0 100% 1 1 100%
Turvacdo 4 UNT <0,50 <0,50 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mi 0 0 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 22 2C —_ N/ml 28 28 — —_ 1 1 100%
Nimero de colénias a 36 2C —_ N/ml >300 >300 — - 1 1 100%
Clostridium perfrinaens 0 N/100 mi — — = = -
Alumini 200 uglL Al - — — = =
Aménio 0,50 mg/l NH, - - — — . —_
[Antiménio 5.0 ual Sb E E 2k SE = =
Arsénio 10 uall As - - — — - = =
Benzeno 1.0 uah - = — — - —
Benzofa)pireno 0.010 __uan E E = e - =
|Boro 1.0 mafl B - - . — -
| Bromatos 10 ug/l Bro; = = — = =
| csdmio 5.0 uai Cd — — = - —
| CAleclo = mafl Ca —- = - R =
Cianetos 50 pal CN = s i z =
Cloretos 250 ma/l Cl - — i - N —
Chumbo 10 ual Pb = = E =
Cobre 2.0 mafl Cu — — - —_
Crémio 50 uan Cr . — - =
1.2 —dicloroetana 30 uaf - = —
Dureza total = mg/l CaCO,3 = E = — =
Ferro 200 ualtFe - — - -
Fluoretos 1.5 mall F = —_ T
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (HAP): 0.10 uai - - —_ —_ - o
Benzo(b)fluorantena| — ugi = = — == = —
Benzo(k_lfluu. —_ yg’l - —_ — e
Benzo(ghl)perileno — uall - - —_ = . —
Indenof1.2.3-cd)pireno = uaf = = = — 5 =
Magnésio — ma/l Mg == = =
Manganés 50 uoll Mn — — 5 =
|Nitratos 50 mgf NO, - - —_ == - =
Nitritos 0,50 mg/l NO, - — —_
Mercirio 1.0 wo/ Hg = = 5 = —
Niquel 20 UgA Ni - — — s
Oxidabilidade 50 mgfl O, - —
Pesticidas - total 0,50 uan 2 =y = T
Aladlora 0.10 ugh - — — - - —
Bentazona]  0.10 uan — — - - —
Terbutllazina 0.10 uaf — — - - —_
Desetilterbutilazina]  0.10 ugh - — - —
Selénio 10 ugfl Se — - -
Sédio 200 mg/l Na - — —_
Sulfatos 250 mgh SO, = ==
Tetracloroeteno e Triclor 10 ugh - — =
Tetraclor — pgll - = —— - - —
Tridoroeteno A= ol - - — — = =
Trihalometanos - total (THM): 100 gl = = == = = =t
Cloroférmia — ual - - — — = ==
Bromoférmio — ual — — - —
Bri dicior —_ ugil - — = - - N+l
Dibromociorometano —_ [TLL —_ — - —_
|Dose indicativa 0,10 mSv - - — — - =
|Rad3o 500 Ba/ - = - =
Alfa Total 0,10 Ba/l - = - - =
Beta Total 1 BaA = = = =
Informagdo complementar relativa a averiguagao das situagGes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): nada a referir.
R wvel: i q\' Data da publicitagdo no website : 17/03/2020
esponsdvel: C_\/‘\/\\ ; "L C,CK_‘-}Q N




MUNICIPIO DE ALCOCHETE

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO .
ICONCELHO DE ALCOCHETE 4.2 TRIMESTRE
ZONA DE ABASTECIMENTO: ZONA C - FCNTE DA SENHORA / PASSIL 2019

autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se i verificagio da qualidade da
igua da rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos | N.2 Andlises % N.2 Andlises (PCQA) %
Parametro (unidades) superlores | Cumprimento Anillises
VP Unidade Minimo | Maximo VP do VP Previstas | Reallzadas | paajizadas
Escherichia coll (E. coli) 0 N/100 mi 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 ml 1] 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual — mg/l 0,3 0,6 — — 3 3 100%
Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25 2C 3 Fator de diluicio <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH 26,5 e $9.5] Unidades pH 8.2 8.2 0 100% 1 1 100%
Condutividade 2500 uS/cm a 20 °C 670 670 0 100% 1 1 100%
ICor 20 ma/l PiCo 3 3 0 100% 1 1 100%
'Turvacdo 4 UNT <0.50 <0.50 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mi 0 0 0 100% 1 1 100%
INumero de colénias a 22 2C — N/ml 6 6 — — 1 1 100%
|NGmero de colénias a 36 2C = N/mi ND ND = = 1 1 100%
\Clostridium perfringens 0 N/100 mi = z = = - _—
Aluminio 200 g/l Al — =
Aménio 0.50 mg/t NH, = = == == - N -—
Antiménio 5.0 ugN Sb - - — -
Arsénlo 10 uaht As — — —
B 10 ug/ - — =
Benzo{a)pireno 0,010 uafl - — - —_
Boro 1.0 mafl B - - — — - - —
Bromatos 10 HgAN BrO, - = = B = =
Cadmio 5.0 pafl Cd - - — — - - —
(Calcio —_ mgfl Ca - - — —_ - - —_
| Cianetos 50 uad CN - - — .5 - . 7
| Cloretos 250 mafl Cl = - — = E =
|chumbo 10 ual Pb - - — = - =
Cobre 2,0 mgfl Cu - - — —_ - —_
iCrémio 50 uaA Cr - - — — -
1.2 - dicloroetano 3.0 ught - = — == =
Dureza total = mg/l CaCO, - = = _ = =
Ferro 200 ugl Fe - - - -
Fluoretos 1.5 mafl F - = = — - -
Hidrocarbonetos Aromédticos Policiclicos (HAP): 0.10 ugn - - — —_ —
Benzo{b)fluorantend — ugn - - — — - —_
Benzofk)fluorantena —_ ugl - - 389 L3 —
Benzo(ghi)perifeno —_ ugh = = == = —
Indeno(1,2,3-cd)pireno — g/ - - — —_ - —
Magnésio =2 mafl Mg - A = == =
_l_h(l_anganés 50 P9 Mn - - - —_ o
Nitratos 50 mgflNO, = E =55 = - —
Nitritos 0.50 mg/i NO, = = = =
Meraiirio 1.0 ugn Ha - b = = ==
Niquel 20 ugh Ni — —_ = —.
Oxidabilidade 5,0 mgl O, - — —_ —
Pesticidas - total 0,50 poll - - —_ - —_
Alaclora 0.10 uafl - = = —
Bentazona 0,10 ugil = - £ —
Terbutilazina 0.10 uafl - — - =1
Desetilterbutilazina 0,10 pg — — - —_
Seléni 10 pgA Se - — — = E =
Sédio 200 mafl Na - - - —
‘Sulfatos 250 mgh SO, = = = : =
‘Tetracloroeteno e Triclor 10 uafl - - — i )
Tetracloroeteno — ugh - — —_ —_
Tricloroetena — uai — — - —_
Trihalometanos - total (THM): 100 ugl — - —
Cloroférmio]  — uoft = = - ==
Bromoférmia] — pan — — - - —
Bromodiclorometang - pgh - — — - -
Dibr | ang — ual = —_ = = = —
Dose indicativa 0,10 mSv — — - —_
Raddo 500 B/ = o — 3 = -
Alfa Total <0,010 Bafl - - s = - e
Beta Total <0,020 Bag/ - —— — —

Informagdo complementar relativa a averiguagdo das situagGes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas}): nada a referir.

Responsavel: C) M\b‘)—\,x__ C.LQ_CLC‘/#

Data da publicitagdo no website : 17/03/2020
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-
{1 11 L
—

MAPA DE RESULTADOS DA VERIFICAGAO DA

QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DIVISAO DE INFRAESTRUTURAS E SERVICOS URBANOS
CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA

4.° TRIMESTRE DE 2019

PONTOS DE COLHEITA - FUROS DE CAPTACAO

PCO ZONA A - ALCOCHETE ZONA B - SAMOUCO -ZONAP;;: Sr24
CA1 | CA2 | CA3 | cB1 | cB2 cC2 vP

IControlo de Seguranca: CS Unidades | 18/dez | 18/dez | 18/dez | 10/out | 10/out 20/nov
Kscherichia coli (E. coli) N/100ml 2 0 0 0 0 0 0
||3actérias coliformes N/100m! - 0 0 18 V] 0 o]
fo+ Unidades de pH 2 7.1 7.1 8,0 8,0 78 >=6,5¢e <=9,5
fcor mg/l PtCo <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 3,0 20
lCondutividade uS/icma 20°C 530 800 390 900 2000 2500
[nitratos mg/l NO4 5 13 13 <10 <10 <10 50
||Nitritos mg/l NO, - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,5

(Cloretos mg/l Ci - 96 170 89 210 470 250
JFosfatos mg/l PO, <0,03 <0,03 0,05 0,1 <0,03 -

Azoto Total mg/l NH,4 2.4 27 <1,0 <1,0 <1,0 2
IDureza total mg/l CaCO; - 220 210 180 280 190 -
lFerro ng/l Fe - <50 <50 <50 <50 <50 200

(Vianganés mg/l Mn - <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 0,031 0,050

'Sulfatos mg/l SO, - 41 60 22 36 210 250
lHidrocarbonetos aromaticos polinucleares pght = <0,010 <0,010 <0,010 <0.010 <0,020 0,1
[Hicrocarbonetos dissolvidos ou emulsionados mg/l = <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0.05

ICalcio mg/l Ca - 21 20 45 120 25 -

Alcalinidade mg/l CaCO, 110 110 170 170 140 -

iOxidabilidade mg/l O, x <1,0 <1,0 <1,0 1,2 34 5
fCheiro a 25°C Fator de diluigdo <1 <1 <1 <1 <1 3

Turvagéo UNT <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 4
lCarbono organico dissolvido mg/l C <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 =
ICarbono orgénico total mg/lI C <10 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 -
lFesforo total mg/l P = <0,15 <0,15 0,15 <0,15 <0,15 i

Temperatura °C = 21 21 22 20 22

Alfa total Bq/l - 0,284 <0 010 0,109 0,057 <0,010 0,1
|Radéo Bq/l = <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 500
IBeta total Ba/l - 0,181 <0 020 0,094 0,124 0,03 1
IDose indicativa total mSv i 0,009 <C 10 <0,10 <0,10 0,1
furanio 238 Bg/l : 0,022
frionio 210 Bg/! <0,001 : <
fRadio 226 Bq/l 0,036
furanio 234 Ba/l 0,034 5 : :

NOTA: Captagao CA1 em manutengao a 18/12/2019.

ZONA A ZONA B ZONA C
CB1: FR2 - Samouco CC2: FR3 - Fonte da Senhora

CA1: JK3 - Batel

CAZ2: PS5 - Batel

CA3: FR1 - Batel
Legenda:

VP — Valor Paramétrico, de acordo com a legislagao em vigor

PCO - Programa de Controlo Operacional
CS - Controlo de Seguranga

CB2: CBR2 - Samouco
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Municipio
DIVISAO DE INFRAESTRUTURAS E SERVICOS URBANOS
CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA

-
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MAPA DE RESULTADOS DA VERIFICAGAO DA

QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

PONTOS DE COLHEITA - RESERVATORIOS

4.° TRIMESTRE DE 2019

ZONA A - ALCOCHETE

ZONA B - SAMOUCO

—— =
ZONA C - F'" DA SENHORA / PASSIL|

PCO RA1 - Batel Apoiado Dt. RA2 - Batel Apoiado Esq. RAZ3 - Batel Elevado RB1 - Elevado do Samouco RC1 - Fonte da Senhora VP
N.° Colheitas N.° Colheitas N.° Colheitas N.° Colheitas N.° Colheitas
Vmin. | Vmax. Vmin. | Vmax. Vmin. | Vmax. Vmin. | Vmax. Vmin. | Vmaéx.
CO1 Unidades Prev, Efet. Prev. Efet. Prev. Efet. Prev. Efet. Prev. Efet.

\Escherichia coli (E. coli) N/100ml 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 o] 6 6 0 6 6 0 0 0
|Bactérias coliformes N/100ml 6 6 0 0 6 6 0 o 6 6 o 6 6 0 0 6 6 0 0 0
IIDesinfetante residual mg/l 6 6 04 0,7 6 6 0,3 0,8 6 6 C.3 04 6 6 0,3 05 6 6 0,3 0.6 0,20 - 0,60
IIN ° de coldnias a 22°C N/ml 6 6 0 >300 6 6 5 21 6 6 ND 2 6 6 1 35 6 6 ND ND

N.° de colénias a 36°C N/ml 6 6 0 >300 6 6 4 77 6 6 ND ND 6 6 5 36 6 6 ND ND

[Temperatura °C 6 6 21 22 6 6 21 22 6 6 19 22 6 6 20 23 6 6 20 23
| (olal Unidades de pH 6 6 7.3 7.4 6 6 7,3 7.& 6 6 7,6 7.7 6 6 7.7 7.9 6 6 8,1 85 [=65e<=95

(Zheiro a 25°C Fator de diluigao 6 6 <1 <1 6 6 <1 <1 6 6 <1 <1 6 6 <1 <1 6 6 <1 <1 3
I!Sabor a 25°C Fator de diluicdo 6 6 <1 <1 6 6 <1 <1 6 6 <1 <1 6 & <1 <1 6 6 <1 <1 3
ICondutividade nS/cm a 20°C 6 6 590 660 6 6 600 700 6 6 620 680 6 6 640 920 6 6 510 1000 2500
leidabiIidade mg/l O, 6 6 <1,0 <1,0 6 6 <1,0 <19 6 6 <1,0 <1,0 6 6 <1,0 3,7 6 6 <1,0 4,2 5

Legenda:

VP - Valor Paramétrico, de acordo com a legislagdo em vigor

PCO — Programa de Controlo Operacional

CO1 - Controlo Operacional 1
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DIVISAO DE INFRAESTRUTURAS E SERVICOS URBANOS
CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA

MAPA DE RESULTADOS DA VERIFICAGAO DA

QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

PONTOS DE COLHEITA - REDE DE DISTRIBUICAO

4.° TRIMESTRE DE 2019

PCQA

ZONA A - ALCOCHETE

ZONA B - SAMOUCO

ZONA C - FONTE DA SENHORA / PASSIL

N.? Colheitas N.° Colheitas N.° Colheitas VP
Vmin, Vmax. Vmin. Vmax. Vmin. Vmaéx.
CR1 Unidades Prev. Efet. Prev. Efet. Prev. Efet.

\Escherichia coli (E coli) N/100ml 8 8 0 3 3 0 3 3 0 o]
fiBactérias coliformes N/100mt 8 8 0 3 3 0 3 3 0 0
'Desinfetante residual mg/| 8 8 04 0,5 3 3 0,2 04 3 3 0,3 06 02-086

ZONA A - ALCOCHETE ZONA B - SAMOUCO ZONA C - FONTE DA SENHORA / PASSIL
PCO N.° Colheitas N.° Colheitas N.° Colheitas VP
Vmin. Vmaéx. Vmin. Vmax. vmin. vmax.
CcO"1 Unidades Prev. Efet. Prev. Efet. Prev. Efet.
|N4° de coldnias a 22° C N/ml 5 5 6 46 2 2 ND 9 2 2 ND 8
I e de colonias a 36° C N/ml 5 5 6 25 2 2 ND 18 2 2 ND 4 -

[Temperatura °Cc 5 5 19 23 2 2 20 22 2 2 17 19 -
fH Unidades de pH 5 5 73 74 2 2 7.7 7.9 2 2 8,1 84 >=6,5 0 <=9,5

(Cheiro a 25°C Fator de diluigdo 5 5 <1 <1 2 2 <1 <1 2 2 <1 <1 3

'Sabor a 25°C Fator de diluigao 5 5 <1 <1 2 2 <1 <1 2 2 <1 <1 3

iCondutividade pS/cm a 20°C 5 5 590 660 2 2 650 700 2 2 800 900 2500
Oxidabilidade mg/l O, 5 5 <1,0 1.3 2 2 <1,0 <1,0 2 2 <1.0 <1,0 5

Legenda:

VP - Valor Paramétrico, de acordo com a legislagdo em vigor
PCQA - Programa de Controlo da Qualidade da Agua

PCO - Programa de Controlo Operacional

CR1 - Controlo de Rotina 1
CO'1 — Controlo Operacional 1
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Alcochete 8

Municipio ==

DIVISAO DE INFRAESTRUTURAS E SERVICOS URBANOS
CONTROLOQ DA QUALIDADE DA AGUA

MAPA DE RESULTADOS DA VERIFICAGAO DA

QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

PONTOS DE COLHEITA - REDE DE DISTRIBUIGAO

4.° TRIMESTRE DE 2019

ZONA A - ALCOCHETE ZONA B - SAMOUCO ZONA C - FONTE DA SENHORA / PASSIL
PCQA N.? Colheitas N.° Colheitas N.° Colheitas VP
Vmin. Vmax. Vmin. Vmax. Vmin. Vmax.
CR2 Unidades Prev. Efet. Prev. Efet. Prev. Efet.
(Escherichia coli (E. coli) N/100ml 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
Bactérias coliformes N/100m| 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 o 0
IDesinfetante residual mg/! 3 3 0,5 0,5 1 i 0,4 04 1 1 03 0,3 0,20 - 0,60
INUmero de colénias a 22°C N/ml 3 3 2 7 1 28 28 1 1 € 6
INL’Jmero de colénias a 36°C N/ml 3 3 ND 14 1 >300 >300 1 1 ND ND -
ICondutividade uS/cm a 20°C 3 3 630 660 1 870 870 1 1 670 670 2500
ICor mg/l PtCo 3 3 <2 39 1 1 <2 <2 1 1 3 3 20
o+ Unidades de pH 3 3 74 8.1 1 1 758 7.8 1 1 8,2 82 [>=65e<=04
[cheiro a 25°C Fator de diluiggo 3 3 < <1 1 1 <1 <1 1 1 <1 <1 3
lSabor a 25°C Fator de diluicao 3 3 <1 <1 1 1 <1 <1 1 1 <1 <1 3
[Turvagao UNT 3 3 <0.50 3.1 1 1 <0,50 <0,50 1 1 <0,50 <0,50 4
lEnterococos N/100ml 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 ] 0
ICIoretos (Zona C) mg/i Cl 0 ¢ - 0 c - - 1 1 130 130 250
fsodio (Zona ©) mg/l Na 0 0 0 C ¥ 1 1 54 54 200
Manganés (Zona C) ug/l Mn 0 0 - 0 C - 1 1 22 22 50
ZONA A - ALCOCHETE ZONA B - SAMOUCO ZONA C - FONTE DA SENHORA / PASSIL
PCO N.° Colheitas N.° Colheitas N.° Colheitas . VP
Vmin. Vmax. Vmin, vmax. Vmin. Vmax.
CO'2 Unidades Prev. Efet. Prev. Efet. Prev. Efet.
fFerro ug/l Fe 3 3 <50 <50 1 1 <50 <50 1 1 <50 <50 200
Temperatura °C 3 3 17 21 1 1 17 17 1 1 22 22
[[Clostridios sulfito-redutores N/100 ml 3 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 o]
lNitritos mg/i NO, 3 3 <0,02 <0,02 1 1 <0,02 <0,02 1 1 <0,02 <0,02 0,5
iAzoto amoniacal (Amonio) mg/l NH, 3 3 <0,02 <0,02 1 1 <0,02 <0,02 1 1 <0,02 <0,02 05
Manganés ug/l Mn 3 3 <15 <15 1 1 <15 <15 1 1 21 21 50
lNitratos mg/l NO; 3 3 11 41 1 1 <10 <10 1 1 11 M 50
IOxidabilidade mg/l O, 3 3 <1,0 50 1 1 <1,0 <1,0 1 1 5,0 50 5

Legenda:
VP — Valor Paramétrico, de acordo com a legislagdo em vigor

CR2 - Controlo de Rotina 2 CO'2 — Controlo Operacional 2

PCQA - Programa de Controlo da Qualidade da Agua

PCO — Programa de Controlo Operacional
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DIVISAO DE INFRAESTRUTURAS E SERVICOS URBANOS
CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA

. 4.° TRIMESTRE DE 2019
PONTOS DE COLHEITA - REDE DE DISTRIBUICAO

PCQA ZONA A - ALCOCHETE ZONA B - SAMOUCO ZONA C - F™® SR4,/ PASSIL
N.° Colheitas N.° Colheitas N.° Colheitas VP
= ) Valores Valores Valores
Ci | Unidades Prev. Efet. Prev, Efet. Prev. Efet.

Nao estavam previstos Controlos de Inspecao (Ci) no 4.° Trimestre de 2019.

Legenda:
VP - Valor Paramétrico, de acordo com a legislag@o em vigor PCQA - Programa de Controlo da Qualidade da Agua
Ci — Controlo de Inspegéo



